Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA
Contratacado dos servicos de manutencao preventiva e corretiva para
a central de ar condicionado, tipo VRF, marca HITACHI, instalada no

CPD do prédio-sede do TRESC.
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1 Objeto da Contratagao

Contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva para a central de ar
condicionado, tipo VRF, marca HITACH]I, instalada no CPD do prédio-sede do TRESC.

2 Fundamentag¢do da Contratagao

2.1 Motivagao

No prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina estd instalado na sala que
abriga o CPD, condicionadores de ar, tipo VRF, que garantem a refrigeracdo daquele
ambiente por 24h, todos os dias.

Assim hd a necessidade de manutencdo desse sistema, constantemente, para garantir
sempre que estejam em perfeito funcionamento, dada a importancia dos equipamentos que
esta sala abriga, uma vez que é onde fica armazenado o servidor do Tribunal, responsével
pela rede e funcionamento de todos os servigos de informdatica que sdo mantidos. Além
desses equipamentos realizarem o backup de seguranca de todos os arquivos utilizados pela
Justica Eleitoral.

Esse servico de manutencdo deve ocorrer de forma continuada, sem interrupgoes.

2.2 Objetivos, Resultados Esperados e Beneficios

A contratagdo envolve servigos de natureza continuada, necessarios para garantir o bom
funcionamento do equipamento de ar condicionado, tipo “VRF”, instalado o CPD do TRESC.

A interrupcdo dos servicos pode comprometer o bom funcionamento dos aparelhos, que
funcionam 24h, garantindo o resfriamento necessario para o ambiente de CPD que abrigam
os servidores RISC.

Dessa forma, podemos concluir que a solucdo de contratacdo adotada neste momento é a
gue mais atende as necessidades da Administracao.

2.3 Alinhamento Estratégico

Alinhamento

. . Objetivos, Agoes e Iniciativas
Estratégico

- considerando que se trata de prestacdo de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva de equipamentos de

PEI . . ~ - . ~
climatizacdo, ndo ha alinhamento direto ao PEl, mas a contratacdo
constitui meio para o atingimento da estratégia da organizagao.

Objetivos » objetivo organizacional 1: implementar o processo de

Organizacionais | contratagdes publicas sustentaveis
da Gestdo das « acdo 1: inserir critérios de sustentabilidade na especificacdo dos
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Aquisicoes pedidos de contratagdes;
« objetivo organizacional 2: aperfeicoar a gestdo orcamentdria;
« a¢do 1: cumprir os prazos e executar compras dos objetos nos
termos do planejamento de contrata¢des do TRESC.

2.4 Estudos Preliminares do Objeto

Os estudos preliminares foram juntados no PAE n.19.585/2020.

2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada
Para encontrar os coeficientes aplicaveis na férmula, considera-se a estimativa abaixo:

*Preco para manutencdo preventiva mensal, referente ao equipamento especificado, sendo
valor mensal (Pmp).

*Prego para a mao-de-obra/hora correspondente a manutengdo corretiva (Pmc), supondo-
se 2 (duas) chamadas/més, cujos servicos tenham, cada um, duracdo de duas horas
(excluidos os valores das pecas, haja vista que serdo custeadas por este Tribunal - ante a
apresentacdo de tabela do fabricante ou pesquisa ao mercado, para a garantia do menor
preco).

Com a finalidade exclusiva de afericdo do menor preco, utilizaremos a seguinte férmula,

considerando a situagdo hipotética acima evidenciada de 2 (duas) chamadas/més, sendo
cada uma de duas horas:

PF=Pmp + (4 x Pmc)
Onde:

Pf = Preco final;
Pmp = Prego da manutengdo preventiva mensal; e
Pmc = Prego da manutengdo corretiva, valor da mdo-de-obra/hora.

2.6 Objetos Disponiveis

No presente objeto foi identificado apenas os servicos de contratacdo indireta para a
execucdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos de
climatiza¢do de ar condicionado, tipo “VRF”, instalados no CPD do TRESC.

Isto porque ndo ha no quadro funcional servidores que possuem as atribuicGes necessarias

para a execucdo desses servicos, bem como outra forma que pudesse substituir o modelo
atual.

2.7 Caracterizagao e Composigdo do Objeto
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Manutencdo preventiva e corretiva em condicionadores de ar, tipo “VRF”, composto de 2
(duas) condensadoras VRF, marca HITACHI, modelo/cédigo/referéncia RAS8FSNMQ361,
2 (duas) evaporadoras, tipo “console teto”, marca HITACHI, modelo/cddigo/referéncia
RPC3,0FSN3B41 e 2 (duas) evaporadoras,tipo “console teto”, marca HITACHI,
modelo/cédigo/referéncia RPC5,0FSN3B41.

2.8 Selec¢ao do Fornecedor
A selecdo do fornecedor sera por meio de pregdo eletronico, considerando a empresa que
apresentar o menor valor e atender os critérios de habilitacdo.

2.8.1 Critérios de Habilitagao

Para a habilitagdo do fornecedor deverdo ser observados os seguintes critérios:

Id. Critério de Habilitacao

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da proponente junto ao Conselho Regional
1 de Engenharia e Agronomia - Crea, ou Conselho dos Técnicos Industriais, dentro de
seu prazo de validade.

2.8.2 Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate deverdo obedecer a legislacdo em vigor, em
especial a Lei Complementar n. 123/2006.

2.9 Modalidade e Tipo de Licitagao

A licitagdo sera pregdo eletronico, do tipo menor prego.

2.10 Impacto Ambiental

Natureza Adequagoes necessarias

Infraestrutura Tecnoldgica N3o serd necessaria qualquer adequagdo por parte do
TRESC

Infraestrutura Elétrica N3o sera necessaria qualquer adequacdo por parte do
TRESC

Logistica de Implantacdo N3o serd necessaria qualquer adequacado por parte do
TRESC

Espaco Fisico Nao sera necessaria qualquer adequacdo por parte do
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TRESC

Mobiliario N3o serd necessaria qualquer adequacgdo por parte do
TRESC

Impacto Ambiental N3o serd necessaria qualquer adequagdo por parte do
TRESC

2.11 Obrigagdes da Proponente

Recomenda-se a proponente a inspe¢do in loco das maquinas descritas neste Projeto Basico,
antes da apresentacdo das propostas, a fim de detectar o estado em que se encontram os
equipamentos. A visita técnica devera ser agendada com a Chefe da Se¢do de Equipamentos
e Moéveis do TRESC, através do telefone (48) 98419-0232.

2.12 Obrigagdes da Contratante

a) efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢cdes, no preco e no prazo
estabelecidos no edital licitatério;

b) promover, através de seu representante, a Chefe da Secdo de Equipamentos de Mdveis,
ou seus substitutos, a fiscalizacdo deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n.
8.666,/1993.

2.13 Obrigag¢des da Contratada
a) executar o(s) servigo(s) no prazo e demais condigdes estipuladas na proposta;

b) manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realizagdo dos servigos, com
certificado de capacitacdo em sistemas do tipo VRF e experiéncia minima de um ano na
manutencdo de sistemas VRF compativeis aos instalados nas dependéncias da
CONTRATANTE.

c) entregar em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato, ao gestor, as vias das
AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termos de Responsabilidade Técnica (TRT)
que indicam a realizagdo dos servigos descritos neste Projeto Basico, com a indicagdo do
responsavel técnico, devidamente quitadas junto ao CREA-SC ou CRTI-SC;

d) providenciar a presenga dos membros da equipe técnica sempre que solicitado pela
fiscalizacdo;

e) fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensaveis a realizacdo das
manutencdes sem custo adicional ao CONTRATANTE, bem como mao de obra especializada;

f) fornecer pegas e acessorios originais novos, apds aprovagdo da fiscalizagdo, conforme as
recomendac¢des do fabricante e normas técnicas especificas.

f.1.) ndo sendo encontradas no mercado pegas originais e/ou na impossibilidade de sua
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aquisicdo a curto prazo, poder-se-3, excepcionalmente, utilizar outras similares, desde que
haja prévia autorizacdo do gestor do contrato e de que tais pegas sejam, comprovadamente,
iguais ou superiores em qualidade de material, processo de fabricacdo, desempenho,
durabilidade e garantia.

g) instalar os componentes e pegas devidamente testados e funcionando, ndo se admitindo o
emprego de qualquer pega recondicionada;

h) ndo substituir ou alterar pegas dos equipamentos sem o conhecimento do gestor do
contrato;

i) oferecer garantia de 3 (trés) meses para os servigos prestados e a mesma garantia
oferecida pelo fabricante para pecas e componentes substituidos;

j) prestar assisténcia técnica durante o prazo de garantia dos servigos executados e das pegas
substituidas, sanando problemas constatados nestas;

k) ndo movimentar qualquer equipamento, componente ou pega para fora das dependéncias
do CONTRATANTE sem o conhecimento do gestor do contrato;

I) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos
locais de execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequacdo de materiais e equipamentos empregados;

m) informar, até o inicio da vigéncia do contrato, telefones e e-mail, que deverdo
permanecer ativos, e nomes dos funciondrios responsaveis pela recepcdo e encaminhamento
das solicitagdes dos servicos de manutengao;

n) manter a limpeza do local onde ocorrer a manutencdo, recolhendo quaisquer residuos
decorrentes da intervengdo e protegendo pisos, paredes, forros e demais dreas da
edificacdo;

o) preencher, apds cada servigo de manutengdo, relatério de servico com indicagdao dos
materiais utilizados, servicos executados e eventuais ocorréncias e fornecer copia ao gestor
do contrato.

p) fornecer ao CONTRATANTE todas as informacdes necessdrias a fiscalizacdo dos servicos,
durante e apds a execugdo dos servigos;

g) remover, transportar e dar a devida destinagdo aos residuos decorrentes da execugao dos
Servigos.

r) emitir ART (Anotag¢do de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade
Técnica) descrevendo a execugdo do servigo contratado.

s) prestar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, orientacdes e pareceres sobre instalacdo
de novos equipamentos e outras melhorias a serem implantadas pelo CONTRATANTE;

t) dar ciéncia a CONTRATANTE, através da fiscalizacdo, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade verificada na execugdo dos servicos, sem prejuizo de prévia
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comunicagdo verbal, caso a situagdo exija imediata providéncia.
u) prover a disposicdo de residuos conforme exige a legislacdo ambiental em vigor no pais;

v) ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuéncia
do Contratante.

2.14 Custo estimado da contrata¢ao

Conforme planilha a ser elaborada pela CCM.

3 Especificagdo Técnica Detalhada

3.1 Requisitos Técnicos
MANUTENCAO PREVENTIVA:

A manutencdo preventiva englobara as acdes técnicas necessarias a garantia de desempenho
e de durabilidade dos equipamentos, bem como a emissdo de laudos sobre as condi¢des dos
equipamentos, sempre que solicitado, conforme recomendagdes do fabricante e normas
técnicas especificas. Consistira, ainda, em limpezas, conservacdo dos filtros de ar, limpezas
interna e externa dos equipamentos, verificagdo de corrosdo e seu tratamento, pinturas,
verificacdo do nivelamento e isolamento dos equipamentos, observacdo de conexdes,
rolamentos e parafusos, inspecdo de botdes de acionamento e cabos de energia, verificagao
de operacdo de compressores, ventiladores e pas, medicdo de temperaturas e vazoes de
entrada e saida de ar dos equipamentos, verificagdo de vazamento de gds refrigerante,
verificagdo e eliminagdo de ruidos e vibragdes dos equipamentos, lubrificagdes, ajustes e
reapertos, medi¢des de corrente e tensdo, aterramentos, entre outras.

AlteragBes da periodicidade das manuten¢des preventivas, considerando equipamentos,
ambiente, circulacdo de pessoas, utilizacdo dos equipamentos, locais criticos, etc. poderdo
ser propostas pelo responsavel técnico ou pelo gestor do contrato.

Os servicos de manutengdo preventiva que estiverem previstos pelos fabricantes dos
equipamentos deverdo ser considerados. Abaixo constam os servicos IMPRESCINDIVEIS a
serem realizados (poderd ser reduzida a periodicidade na execu¢do dos servigos, assim
como incluidas outras atividades, sempre que indicado pelo responsavel técnico).

MANUTENGAO PREVENTIVA DA UNIDADE EXTERNA

ITEM VERIFICAR MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICIDADE

01 Cabo de Reapertar todos os parafusos; * verificar o Semestral
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Alimentagdo

estado e proceder fixagao dos cabos

02

Fusivel

Verificar estado e capacidade do fusivel,
conforme especificado e sem anomalia

Semestral

03

Contator

Verificar estado do contator e contatos.
*Verificar ruido de funcionamento apds trés
minutos — on.

Semestral

04

Relé

Verificar funcionamento de on/off

Semestral

05

Filtro do cliclo

Verificar a diferenca de temperatura entre a
entrada e saida do filtro. * (Se houver
diferenca de temperatura, hd obstrucdo do
mesmo).

Semestral

06

Pressostato

Verificar atuacdo da pressdo de desarme.
* Recomenda-se reduzir area de troca de
calor, obstruindo a passagem de ar.

* Resfria ... Tampe a unidade
condensadora.

* Aquece ... Tampe a unidade
evaporadora.

Semestral

07

Gabinete

Verificar o estado e realizar limpeza do
equipamento* (N3o utilize removedor
guimico: benzina, thinner ou solventes).

Verificar se existem pontos de oxidagao.
* (Realizar reparos utilizando produtos
anticorrosivos).

Verificar fixagdo dos painéis, proceder
reaperto dos parafusos.

Semestral

08

Trocador
Aletado

Verificar estado da serpentina, proceder
limpeza do trocador aletado.

Semestral

09

Vélvula de 4 vias

Verificar funcionamento, comutando os
modos resfria e aquece.

Semestral

10

Ventilador e
Motor

Verificar vibragdo e ruido; * (Em
funcionamento liga/desliga, sem ruido e
sem vibracdo anormal).

Checar sentido de rotagdo; * (Em
funcionamento, certifique fluxo de ar).

Verificar com megometro, aplicando
500Vcc, isolamento minimo de 3 mega
Ohms.

Mensal

11

Compressor

Verificar ruido anormal de funcionamento e
na parada dos compressores.

Mensal
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Verificar com megdmetro, aplicando
500Vcc, isolamento minimo de 3 mega
Ohms.

*(Reapertar os parafusos).

Verificar interligagdo elétrica e de comando.

Verificar estado da borracha antivibragao:
* (Esta ressecado, sem flexibilidade? —
Substituir).

Verificar estado da capa isolante do
compressor (sem rachadura). * (Funcao:
isolante acustico, térmico e protegao contra

chuva)
Aqguecedor de | Verificar o funcionamento do aquecedor de
12 . , Semestral
Oleo dleo.
— "
13 Aterramento Verificar estado do aterramento. * (Perda Semestral
do aterramento: reapertar parafusos)
Carea de Verificar carga de refrigerante para este
14 . B equipamento conforme procedimento Semestral
Refrigerante .
recomendado pelo fabricante.
N Verificar toda a tubulacgado frigorigena e
Tubulagao . o .
15 L, isolamento. * (Substituir pontos danificados Semestral
Frigorigenas
e ressecados)
Realizar testes de funcionamento do
sistema. Comandos liga/desliga dos
Testes de compressores, valvulas de controle,
16 . . Semestral
Funcionamento avaliacdo da corrente de compressores e
ventiladores, modulagdo do compressor
inverter.
MANUTENCAO PREVENTIVA DA UNIDADE INTERNA
ITEM VERIFICAR MANUTENGCAO PREVENTIVA PERIODICIDADE
Verificar estado de limpeza, sempre realizar a
limpeza do equipamento. * (Proceder limpeza
com pano umido e macio). *(N&o utilizar Mensal
01 Gabinete removedor quimico (benzina, thinner ou
solventes).
-  ~ T
Verificar fixacdo dos painéis. *(reapertar os Semestral

parafusos).
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Verificar isolamento termo acustico; *(Caso

e . Semestral
verifique-se deslocamento, cole os isolantes).
Verificar vazamento de dgua da bandeja de
dreno *(lavar bandeja de dreno e desobstruir a Semestral
tubulacdo)
Verificar fechamento da valvula de controle.
*(Colocar aparelho no modo ventilacdo e
observar temperatura da serpentina, se esta
L Semestral
apresentar diminuicdo na temperatura ou
formacdo de condensado, deve-se proceder
substituicdo ou reparo da valvula)
Verificar vibracdo e ruido; *(Em funcionamento
liga/desliga, em alta e baixa, sem ruido e sem Mensal
) vibragdao normal).
Ventilador e pp” (; ),, -
02 Verificar sentido de rotagdo: *(Em
Motor . o Mensal
funcionamento verifique fluxo de ar).
Verificar com megometro, aplicando 500Vcc,
. . Semestral
isolamento minimo de 3 mega Ohms.
Trocador Proceder limpeza e desobstrucao da serpentina
03 P L. ¢ P Mensal
Aletado se necessario.
~ Verificar vazamento de refrigerante: *(Procure
04 Conexao Ng ( Mensal
vazamento nas conexdes roscadas).
Filtro de Ar - o .
. Verificar obstrugdes; preceder limpeza;
e Bandeja « . .
05 de (Proceder troca dos filtros caso sejam Mensal
identificados pontos danificados
Condensado P )
Verificar a calibra¢do dos sensores de
06 Sensores ¢ Semestral
temperatura
Verificar o funcionamento de todos os
~ Mensal
comandos e estado de conservacgao.
Controle . ~ ;
07 Remoto Verificar a atuacdo do timer Mensal
Verificar as respostas dos comandos na atuagdo
Mensal

da unidade evaporadora.

* Método sugerido

MANUTENGAO CORRETIVA:
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A manutenc¢do corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS - deverd ser
executada no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o chamado da Secdo de
Manutencdo de Equipamentos e Méveis.

Sendo necessaria a substituicao de pecas, deve a empresa apresentar orcamento prévio para
apreciacdo, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgéncia na troca das mesmas,
ocasido em que podera ser dispensado pela Administragao o orgamento;

O prazo para fornecimento do orcamento prévio devera ser de, no maximo, 24 (vinte e
guatro) horas apds o chamado;

Apods a aprovacdo do orgamento prévio e da devida autorizagdao, executar o servigo nos
prazos maximos de 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente, e
de 5 (cinco) dias nos demais casos.

3.1.2. Vigéncia

O contrato tera vigéncia da data da sua assinatura até 30/09/2021, podendo ser prorrogado
dentro dos limites legais, conforme Lei de Licitacdes. Considerando que a contratacdo vai se
estender por mais de um exercicio financeiro, a Contratada terd direito ao reequilibrio
econOmico financeiro do ajuste.

3.2. Modelos de Documentos

Lista de verificacdo para acompanhamento do contrato e atestacdo dos servicos. No anexo o
modelo detalhado.

Floriandpolis, em 25 de agosto de 2020.
Karla Besen Schmitz

Integrante Demandante e técnico

Beatriz Scharf Baracuhy
Integrante Administrativo
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ANEXO I - Plano de Fiscalizagdo

1. Execugdo e Gestdo do Contrato

Os servicos sdo de execucdo continua, devendo ser executados da seguinte forma:

Manutengao Preventiva:

Sera executada conforme cronograma baseado no PMOC aprovado pelo CONTRATANTE, que
terd periodicidade minima MENSAL. As manutenc¢des mensais deverdo, obrigatoriamente,
ser iniciadas apds autorizagdo do fiscal e integralmente finalizadas no prazo de 30 (trinta)
dias.

No decorrer desse Projeto Basico ja foram indicados os servicos imprescindiveis a serem
realizados nas unidades internas e externas e a periodicidade na execugdo dos servigos

Manutengao Corretiva:

A manutencdo corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS - devera ser
executada no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o chamado da Segdo de
Manutencdo de Equipamentos e Méveis.

Sendo necessdria a substituicdo de pecas, deve a empresa apresentar orcamento prévio para
apreciagdo, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgéncia na troca das mesmas,
ocasido em que podera ser dispensado pela Administracdo o orcamento;

O prazo para fornecimento do orgcamento prévio devera ser de, no maximo, 24 (vinte e
quatro) horas apds o chamado;

Apb6s a aprovacdao do orcamento prévio e da devida autorizacdo, executar o servico nos
prazos maximos de 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente, e
de 5 (cinco) dias nos demais casos.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo da contratacdo consistem na verificacdo,
pelo Contratante, da conformidade da execugdo do objeto contratado, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento pelo licitante vencedor, e serdo exercidos por meio do Gestor da
Contratacdo, qual seja, o servidor titular da funcdo de Chefe da Secdo de Equipamentos e
Moéveis do TRESC, ou seu substituto, ou seu superior imediato, em conformidade com o art.
67 da Lei n. 8.666/1993.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da Contratada

Ao Gestor, fica assegurado o direito de:
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a) exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes constantes do Projeto Basico; e
b) rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo
para sua retirada.

1.1.2. O acompanhamento de que trata o item 1 ndo exime o licitante vencedor de quaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no
decorrer ou depois da execugdo do objeto deste Projeto Basico.

1.1.3. Quaisquer duvidas que eventualmente surjam durante a execug¢do do objeto deverdao
ser sanadas junto a Secdo de Equipamentos e Mdveis do TRESC, pelo telefone (48) 3251-
3865.

1.2. Dinamica de Execucao, Etapas e Cronograma

Os servigos serdo executados de acordo com o previsto no item 1.

1.3 Acompanhamento do Contrato

O gestor da contratacdo serd o Chefe da Secdo de Equipamentos e Mdveis do TRESC ou seu
substituto, ou seu superior imediato.

1.4 Recebimento Provisorio e Definitivo

1.4.1. O fiscal de recebimento deverd verificar a conformidade do objeto recebido com as
especificacdes técnicas detalhadas no Projeto Basico.

1.4.2. O recebimento definitivo dar-se-a em até:

a) 3 (trés) dias uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso
motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor total ficar igual ou abaixo de RS
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); ou

b) 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso
motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor total ficar acima de RS 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais).

1.5 Pagamento

O pagamento sera feito em favor do licitante vencedor, mediante depdsito bancario, apds o
cumprimento das obrigacGes contratuais e a apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, desde que
nao haja fator impeditivo imputavel a empresa.

1.5.1. O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento serd de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total ficar
igual ou abaixo de RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); e

b) 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes contratuais, quando o valor total for
superior a RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
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1.6 Descumprimento Contratual

Pode haver o atraso injustificado na execug¢do/entrega do objeto, bem como a inexecucdo
total ou parcial do objeto.

1.7 Penalidades

1.7.1. Poderdo ser aplicadas a empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n.
8.666/1993, nas hipdteses de inexecugdo total ou parcial do objeto pactuado, as seguintes
penalidades:

a) adverténcia;

b) no caso de inexecucgdo parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que
nao foi executado;

c) no caso de inexecugdo total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto
contratado;

d) suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a proépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o licitante ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido
o prazo da sanc¢do aplicada com base na alinea anterior.

1.7.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na
execucdo do objeto, bem como em eventuais substituicdes de produtos, sujeitara o licitante,
a juizo da Administragdao, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor do item em
atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.7.2.1. Relativamente ao subitem 1.7.2, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serdo
considerados inexecucdo total do contrato.
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ANEXO Il - Modelos de Documentos (Templates)

Lista de verificagdo para acompanhamento do contrato e atesta¢do dos servigos

Lista de verificagdo para acompanhamento do contrato

VerificagOes Sim Nao

Verificar diariamente se 0s equipamentos estdo funcionando

Verificar se a nota fiscal/fatura foi encaminhada no valor correto,
no caso da manutencdo preventiva trimestral

Verificar se a nota fiscal/fatura foi encaminhada indicando o
periodo de referéncia correto da manutengdo preventiva

Verificar se a nota fiscal/fatura foi encaminhada indicando os
servicos de manutencdo corretiva corretos, com relagdo ao
equipamento consertado




