Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto da Contratagdo

Contratagdo de empresa especializada para a execuc¢do dos servicos de adequagdo no 92 pavimento do
prédio Sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Junior, 68, Centro, Floriandpolis/SC. A contratagdo sera em
regime de empreitada por preco unitario, conforme especificagdes deste Projeto Basico e documentos
abaixo relacionados:
e Projeto de adequacgdo elétrica
0 Projeto eletrocalhas e perfilados
Cortes e detalhes
Infraestrutura para tomadas de parede
Circuitos tomadas novas e tomadas que permanecerado (parede)
Projeto de pontos de iluminagdo
Circuitos lumindrias
Circuitos luminarias de emergéncia
0 Circuitos de tomadas de piso que permanecerao
Circuitos aparelhos de ar condicionado e persianas
0 Diagramas unifilares e quadros de cargas
e Projeto arquitetonico
0 Forro de gesso, sancas e mochetas
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
¢ Planilha Orgamentdria
¢ Cronograma fisico-financeiro

O O OO O0o0Oo

2. Fundamentacao da Contratacao

2.1. Motivagao

A presente contratacdo é motivada pela necessidade de adequagdo no 92 pavimento para atender a
solicitacdo da Administracdo para a remodelacdo do pavimento, que passard a abrigar um espacgo de
coworking para servidores e colaboradores do TRESC.

Em funcdo do layout dos ambientes, serdo necessarios novos pontos de luz, luminarias e pontos de tomada
em parede, pois atualmente existem apenas tomadas de piso. Para marcar a circulagdo das salas, esta
sendo proposta a criagdo de um forro de gesso que servira a instalagdo de lumindrias de embutir e vigas de
gesso que auxiliardo no fechamento futuro das salas de trabalho individuais, visando o isolamento acustico.

De forma a evitar demoli¢Ges e geracdao de entulho com a quebra de pisos e paredes para a passagem de
novos circuitos de iluminacdo e tomada, bem como facilitar futuras readequacdes elétricas, optou-se pela
instalacdo de eletrocalhas aparentes, eletrodutos rigidos e conduletes.

Para a readequacgdo solicitada sera necessario implantar novos circuitos elétricos. A substituicio dos
quadros de distribuicdo onde encontram-se os circuitos que serdo alterados esta contemplada, com o
objetivo de aumentar a seguranca das instalagdes.

2.2. Objetivos e Beneficios

Espera-se que, apds a execucdo dos servicos a serem contratados, o espaco do Coworking obtenha
seguranca em suas instalagdes elétricas, luminosidade adequada para o fim que se propde e esteja
harmonizado com os demais itens ja contemplados no espacgo. Ainda, que o ambiente de trabalho seja
confortavel e saudavel para servidores e usudrios dos servigos prestados pela Justica Eleitoral.
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2.3. Alinhamento Estratégico
Alinhamento Estratégico Objetivos, Acoes e Iniciativas

A contratacdo de empresa especializada para a execu¢do dos servigos
de adequagdo no 99 pavimento do prédio Sede do TRESC estd
aderente as necessidades do negdcio e ndo apresenta conflito com o
Planejamento Estratégico Institucional e com os Objetivos
OEPI2, OEPI3 e SGP3 Organizacionais relacionados a Gestdo das Aquisicdes e
Contratagdes.

Esta contratagdo esta prevista no Plano de ContratagGes 2023, Anexo
|, item 12, Manutencao Predial — OEPI2, OEPI3 e SGP3.

2.4. Estudos Preliminares do Objeto
Estudos Preliminares juntados no PAE n. 4.659/2023.
2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

As quantidades especificadas estdo diretamente relacionadas aos quantitativos levantados a partir dos
projetos relacionados no item 1 deste documento e estdo contempladas, em detalhes, na Planilha de
Orgcamento Geral.

2.6. Solugdes Disponiveis e/ou Contratadas por outros Orgdos Publicos
Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.
2.7. Escolha e Justificativa do Objeto

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.8. Caracterizagdo e Composi¢cao do Objeto

Item Servigos

1 Remocdo das luminarias, quadros de distribuicdo de energia e cabeamento existente.

) Servigos complementares necessérios para a execu¢do da adequagdo: furos/rasgo/quebra em
alvenaria; furos em gesso acartonado; fechamento de vaos; pintura.

3 Fornecimento e instalacdo de eletrocalhas, em aco galvanizado, na cor preta, inclusive todos os
acessOrios necessarios.

a Fornecimento e instalagdo de perfilados, em ago galvanizado, na cor preta, inclusive todos os
acessorios necessarios.

5 Fornecimento e instalacdo de infraestrutura para tomadas aparentes nas paredes, com
eletrodutos rigidos e conduletes, inclusive todos os acessérios necessarios.

6 Fornecimento e instalacdo de quadros de distribuicdo de energia, inclusive disjuntores DIN e
dispositivos de seguranga (DR e DPS), conforme projeto.

7 Fornecimento e instalacdo de lumindrias, inclusive interruptores, conforme projeto.

8 Fornecimento e instalacdo de cabos elétricos de cobre flexiveis isolados, para todos os circuitos
do pavimento, conforme projeto.

9 Acompanhamento da adequagdo elétrica por Engenheiro Eletricista (com ART e elaboragdo de
projeto “as built”).
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10 Instalagdo de forro em gesso acartonado, com sanca.

11 Instalagdo de divisorias em gesso acartonado (mochetas).

12 Execucdo de pintura interna.

13 Limpeza final.

ATENCAO:

e Maiores detalhes sobre a composicdo do objeto podem ser obtidos por meio dos projetos e do
Memorial Descritivo e Cadernos de Encargos.

¢ N3o foram consideradas perdas nos quantitativos constantes na Planilha de Orgamento Geral. As
Unicas perdas contempladas foram as existentes nas préprias composicdes da planilha SINAPI.

e A empresa vencedora devera fornecer todos os materiais e executar os servicos de acordo com os
documentos disponibilizados pelo TRE-SC, com perfeito acabamento. ANTES do inicio da execugao
dos servicos, a empresa vencedora devera conferir as medidas no local, bem como avaliar as
condicionantes para a execuc¢do dos projetos.

e A execucdo dos servicos deverd ser acompanhada pelo responsdvel técnico, engenheiro ou
arquiteto, da Contratada.

e Todas as adequacgdes a serem executadas deverdo estar de acordo com a legislagao vigente.

2.9. Servigos Adicionais

N3o se aplica a esta contratagdo.
2.10. Parcelamento e Adjudicagdo

Sugere-se que esta contratagao seja licitada de forma global, tendo em vista que os servigos sdo correlatos
e interdependentes.

2.11. Sele¢ao do Fornecedor

A selegdo do fornecedor se dard pela proposta de menor preco dentre os proponentes ou licitantes
habilitados e classificados.

2.11.1.Critérios de Habilitagcao

Em relagdo a Qualificacdo Técnica, devera ser exigido:
a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compativel com o
objeto deste PB/TR;
e Execucdo de instalagdes elétricas, contendo, obrigatoriamente, instalagdo um de quadro
de distribuicio de energia e minimo de 100 pontos de consumo de energia. A
comprovacgdo dos critérios minimos pode ser realizada com apresentagdo de contrato,
planilha orgamentaria ou documento equivalente, caso ndo esteja explicito na CAT.

0 JUSTIFICATIVA: A comprovag¢do de execucdio minima de instalagdes elétricas visa
aferir se a licitante preenche os pressupostos operacionais necessdrios ao fiel
cumprimento do objeto contratado e encontra amparo no Acdrddo TCU n®
1.251/2022 (Segunda Cémara). A exigéncia de comprova¢cdo minima guarda
propor¢éo com a dimensdo e a complexidade do objeto e recai sobre os servigos
de maior relevdncia. Os valores exigidos néo ultrapassam 50% do quantitativo de
servicos que se pretende contratar.
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b) Certidao de registro de pessoa juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade, com indicacdo do objeto

social compativel com a presente licitacao;

c) Comprovacdo de possuir no quadro da empresa ou de que disponibilizard a partir da assinatura do

contrato profissional detentor de CAT(s) e/ou ART(s) ou documento equivalente (RRT(s)), fornecida pelo

respectivo Conselho, que comprovem a qualificagdo profissional para acompanhar os servigos objetos deste

Projeto Basico. Este profissional devera assumir pessoal e diretamente a execugdo dos servigos contratados;
i. A comprovacgao de vinculo profissional far-se-4 mediante a apresenta¢do do contrato social da
empresa, da CTPS, do Livro de Registro de Empregado ou de contrato de prestacdo de servicos ou,
ainda, de declaragdo de contratagao futura do profissional responsdvel, acompanhada da anuéncia
deste; e

d) O profissional supramencionado deverd estar devidamente registrado no CREA ou CAU pela execucdo de

servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo.

Em relagdo a Qualificagdo Econdmico-Financeira, devera ser exigido:

a) balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisdrios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de abertura da licitacdo; e

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

2.11.2.Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagio em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.

2.12. Modalidade e Tipo de Licitagao

Recomenda-se que a modalidade de licitacdo a ser adotada seja o Pregdo Eletronico e o tipo seja o de
menor preco ou da proposta mais vantajosa para a Administracao, considerando que se trata de servigos
comuns de engenharia.

2.13. Impacto Ambiental

Os seguintes impactos ambientais podem ser decorrentes desta contratagdo:
e Geracdo de poeira
e Geracdo e descarte de residuos de construcdo e demoligao

Os residuos de construgdao e demoligdo devem ser recolhidos por empresas licenciadas e descartados em
locais autorizados pela Prefeitura Municipal de Florianépolis, para reciclagem.

A Contratada, na execucdo dos servicos deve pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar o desperdicio de insumos bem como a geragdo excessiva de residuos, a
fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo Contratante.

As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo se pautam em
alguns pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela Contratada:

a) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxico-poluentes;
b) Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
c) Racionalizagdo / economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

d) Reciclagem / destinagdo adequada dos residuos gerados;
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Descarte adequado, da forma ecologicamente correta e em conformidade com a legislacdo

ambiental e sanitdrias vigentes, de materiais toxicos.

A Contratada devera conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para preservagao de adversidades ao meio ambiente
e a salde dos trabalhadores e envolvidos no fornecimento contratado.

2.14. Conformidade Técnica

As normas técnicas a serem seguidas estdo elencadas abaixo:

NBR 16280:2020 — Reforma em edifica¢Oes: Sistema de gestdao de reformas — Requisitos.

NBR 7678:1983 — Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcao.

NBR 5410:2004 — Instalac¢dOes elétricas de baixa tensao.

NBR 8.995-1:2013 — lluminagdo de ambientes de trabalho.

NBR IEC 62.722-2-1:2016 — Desempenho de luminarias.

NR 06 — Equipamento de Protecdo Individual.

NR 09 — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais.

NR 10 — Seguranga em InstalagGes e Servigos em Eletricidade.

NR 18 — CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

NHO 11 — Norma de Higiene Ocupacional — Procedimentos Técnicos.

NBR IEC 62031:2022 - Mddulos de LED para iluminagdo em geral — Especificagdes de seguranca.
ABNT NBR IEC 62504:2021 — lluminagdo geral — LED e mddulos de LED — Termos e DefinigGes.

NBR IEC 61537:2013 — Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e
sistemas de leitos para cabos.

Norma técnica DPSC/NT — 03 — Fornecimento de energia elétrica a edificios de uso coletivo CELESC.
NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall: projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como
paredes.

NBR 15.758-1:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall: projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros.
NBR 15.217:2018 - Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" -
Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 13.245:2011 — Tintas para construgdo civil — Execugdo de pinturas em edificagbes ndo
industriais — Preparacdo de superficie.

Resolugdo CONAMA n.307, de 5.7.2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil;

Resolugdo CONAMA n.469, de 29.7.2015, altera o art. 3 da Res. CONAMA n.307:2002.

2.15. ObrigagGes da Proponente

2.15.1. Fornecer todas as especificacdes necessdrias a analise das propostas conforme requisitos

técnicos e entregar amostras dos produtos, caso solicitado.

2.15.2. E recomendavel a realizacio de visita técnica no local de realizagdo dos servicos,

a)

b)
<)

anteriormente a abertura da licitagdo. A visita técnica devera ser:

Previamente agendada com a Se¢do de Engenharia e Arquitetura/CIS/TRE-SC, por meio dos
telefones (48) 3251-7464 ou (48) 3252-3818, das 13 as 19 horas;

Realizada pelo representante indicado pela empresa para os servigos;

Acompanhada por representante do TRE-SC, designado para esse fim.

2.15.3. A empresa que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, vindo a ser a contratada, ndo

poderd alegar em nenhuma hipdtese o desconhecimento do local da realizagdo do servico e
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suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagbes assumidas em
consequéncia do presente certame.

2.16. Obrigag¢Oes da Contratante

Sdo obrigacdes da contratante:

2.16.1.
2.16.2.

2.16.3.

2.16.4.

2.16.5.

2.16.6.

Autorizar o inicio dos servicos;

Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢Ges, no preco e no prazo
estabelecidos no edital licitatorio;

Promover, através de seu representante, o servidor titular da fungdo de Chefe da Segdo de
Engenharia e Arquitetura, ou seu substituto, ou seu superior imediato, a fiscalizacdo da
presente aquisi¢do, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

Sustar a execuc¢do de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou
por outro motivo que justifique tal medida.

Emitir pareceres no processo administrativo referente a execuc¢do dos servigos, em especial
quanto a aplicagdo de sangGes e alteragdes contratuais.

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagao das condigées de habilitacdo
exigidas nessa contratacdo.

2.17. Obrigag¢oes da Contratada

2.17.1.

2.17.2.
2.17.3.

2.17.4.
2.17.5.

2.17.6.

2.17.7.

2.17.8.

2.17.9.

2.17.10.

Antes de iniciar a fabricacdo/compra dos elementos presentes na licitagdo, visitar o local de
execucgdo dos servigos para a conferéncia das medidas e conhecimento das condicionantes do
projeto e interferéncias do sistema proposto em relagdo as instalagGes existentes.

Executar os servigos nas condigdes estipuladas neste Projeto Basico e seus anexos.

Providenciar e entregar a Se¢do de Engenharia e Arquitetura/CIS/TRE-SC, antes de iniciados os
servigcos, a(s) ART(s) ou RRT(s) de execucdo dos servigos deste Projeto Basico, devidamente
paga(s).

Executar os servigos sob a responsabilidade do profissional indicado no item 2.17.3.

Fornecer todos os dispositivos e acessérios, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais
ou complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados
em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas
imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo dos servigos.

Empregar todos os materiais necessarios a execugdo dos servigos dentro da técnica adequada
e das normas pertinentes, responsabilizando-se por reparos e pela reposicdo dos materiais
danificados em virtude da execugdo dos servicos.

Executar os servicos mantendo as dreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo,
inclusive, a remogao dos entulhos.

Manter os empregados uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho, conforme NR-18 e legislacGes federais,
estaduais e municipais relativas a seguranca e medicina do trabalho.

Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funciondrios, transeuntes e
demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais
pertinentes.

Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus
empregados que ndo corresponder a confianga ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagao
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2.17.11.

do TRE-SC.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRE-SC, em até 15 dias, comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execugdo deste contrato.

a) Copias do Livro de Registro;

b) Cépias das Carteiras de Trabalho;

c) Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

d) Certiddo Negativa de InfracGes Trabalhistas;

e) Declaracdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianca e ao
Adolescente;

f) Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

g) Comprovagdao do depdsito bancario dos saldrios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagao de recebimento pelos empregados;

h) Guia de Recolhimento do INSS;

i)  Guia de Recolhimento do FGTS;

j)  GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

k) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio alimentacédo e do
vale-transporte.

2.17.12.

2.17.13.

2.17.14.

2.17.15.

2.17.16.

2.17.17.

2.17.18.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execug¢do dos servigos, ndo tendo o TRE-SC
nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal.

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um
ou mais dos empregados alocados na execug¢do dos servigos contratados, assim como
indenizagdo que porventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas
e fiscais estabelecem.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputdvel e relacionado com
os servigos e fornecimento contratados.

Responsabilizar-se pela protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua entrega ao
TRE-SC.

N3o transferir a terceiros, no todo ou em parte, os servigos contratados, sem prévia anuéncia
do TRE-SC.

Manter durante a execuc¢do do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo.

Substituir o material/refazer o servigo, no prazo de 10 (dez) dias que, apds a entrega e aceite,
durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer
outros que, reincidentes em numero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizacdo, desde que para a sua ocorréncia ndao tenha contribuido - por
acdo ou omissdo - o TRE-SC.

a) Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos produtos e/ou refazimento do
servigo ndo interrompera a multa por atraso prevista na licitagdo.

b) Correrdo a conta da contratada todas as despesas decorrentes da substituicdo do produto e/ou
refazimento do servigo.
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2.17.19. Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 70 da Lei 8.666/93: “O
contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo érgao interessado.

2.17.20. Proceder, ao final dos servigos, a limpeza e a remogao do material desnecessario e indesejavel.

2.18. Custo estimado da contratacao

Conforme Planilha de Orgamento Geral elaborada pela SEA.

3. Especificacdo Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos

Os produtos devem atender aos requisitos técnicos definidos nos projetos e no Memorial Descritivo e
Caderno de Encargos, anexos a este Projeto Basico /Termo de Referéncia.

3.1.1.Marcas e Modelos / Codigos de Referéncia

Os materiais a serem utilizados e os procedimentos de execucdo de servicos a serem adotados estdo
detalhados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os requisitos que
devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parametro de afericdo das
especificagBes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais duvidas que possam ser
suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administracdo, sem restri¢Ges, produtos similares ao indicado, que
detenham as especificacdes daquele).

No momento da licitacdo, a empresa licitante deverd indicar a marca e a especificagdo completa dos
seguintes produtos que serdo utilizados na execuc¢do do contrato:

e Quadros de distribuicdo.

* Disjuntores DIN.

e Dispositivos DR (diferencial residual) e DPS (dispositivo de protegdo de surtos).
e Eletrocalhas.

e Perfilados.

e  Eletrodutos rigidos e conduites.
e  Eletrodutos corrugados.

¢ Conduites.

*  Fios e cabos elétricos.

e Lumindrias.

e Lampadas LED.

e Materiais de pintura.

ATENCAO: A(s) empresa(s) proponente(s) deve(m) indicar apenas UMA marca e linha por material, pois a
apresentacdo de mais de uma marca configura alternativa de proposta, dando ensejo a sua
desclassificagao.
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Quaisquer duvidas técnicas poderdo ser sanadas junto a Secdo de Engenharia e Arquitetura/CIS/TRESC, das
13 as 19h, pelo e-mail cis-sea@tre-sc.jus.br.

3.1.2.Cédigos SIASG

1627 — Manutencdo / Reforma Predial.

3.1.3.Vigéncia

O Contrato terd vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto pela
unidade responsavel.

3.2. Modelos de Documentos

Nao se aplica a esta contratacao.

Floriandpolis, em 01 de margo de 2023.
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Anexo | — Plano de Fiscaliza¢do

1. Execucao e Gestao do Contrato

A gestdo do contrato sera efetuada pelo servidor titular da fungdo de Chefe da Se¢do de Engenharia e
Arquitetura, ou seu substituto, ou seu superior imediato, procedendo o recebimento provisério e definitivo
dos servicos. O protocolo de comunicagdo deve ser materializado por meio de correio eletronico ao
contratado, a Secdo de Gerenciamento de Contratac¢des e a Secretaria de Administracdo e Orcamento.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRE-SC e da Contratada
1.1.1  SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Esclarecer dividas da CONTRATADA quanto aos projetos e demais especificagses.

Acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos contratados, conferindo as especificagGes descritas no
Contrato. Esses servidores terdo autoridade para:

=  Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificagdo.
= Se constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA devera efetuar a substituicdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias, arcando com todas as despesas.
1.1.2 CONTRATADA

= Apds o recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRE-SC, a
empresa devera agendar visita técnica ao local de execugdo dos servigos para a conferéncia das
medidas e a avaliagdo das demais condicionantes do projeto.

= Quando necessdrio, esclarecer duvidas com a Se¢do de Engenharia e Arquitetura pelo e-mail cis-
sea@tre-sc.jus.br ou pessoalmente, no local da prestacdo dos servicos.
1.2. Dinamica de Execugao, Etapas e Cronograma

Os servigos deverdo ser realizados em até 60 (sessenta) dias conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
contados a partir da autorizacao emitida pela Secao de Engenharia e Arquitetura.

Os servicos poderdo ocorrer de segunda a sexta-feira, em hordrio comercial, das 7 as 18 horas. Os servi¢os
que gerem maior nivel de ruido (como demoligdes) devem ser realizados, preferencialmente, no periodo da
manhd de modo a reduzir o impacto sobre o andamento das atividades do Tribunal. Os servigos que
interfiram no funcionamento do Tribunal, pela falta de energia (substituicdo dos quadros de distribuicdo de
energia), devem ser programados com a fiscalizagao.

A autorizacdo da SEA ficard condicionada ao cumprimento das seguintes obrigacdes do licitante vencedor
no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da assinatura do Contrato:

a) Apresentar declaracdo formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizara pelo
servico contratado, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico e/ou Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, que comprovem
execucao de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo.

b) Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que dispGe a legislagdo
pertinente.

c) Providenciar e entregar a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRE-SC a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT(s), devidamente
registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execugdo dos servigos contratados
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d) Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servigos,
de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela SEA/CIS/TRE-SC no local
onde serdo realizados os servigos

e) Fornecer a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRE-SC a relagdo nominal de todo o pessoal
envolvido diretamente na execug¢do dos servigos, informando os respectivos nimeros de Registro
Geral do documento de identidade.

f)  Providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, de acordo com as exigéncias do
CREA-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado no Memorial Descritivo
anexo, respeitando rigorosamente as referéncias cromdticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

g) A CONTRATADA poderd apresentar novo cronograma fisico para execuc¢do dos servigos contratados
de acordo com o seu planejamento, mantidos os percentuais de desembolso mensal previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Projeto Basico, o qual deverd ser elaborado
preferencialmente pelo método PERT / CPM. Caso entenda necessario, em razdo do periodo de
inicio dos servigos, a Contratada poderad alterar a programacdo da execuc¢do dos servicos de forma a
adequa-la em razdo de suas novas previsdes, devendo submeter a aprovacao do Contratante.

A Contratada deverd agendar o inicio dos servicos em até 3 (trés) dias Uteis contados da autorizacdo
emitida pela Se¢do de Engenharia e Arquitetura, por meio do telefone (48) 3251-7464 ou pelo e-mail cis-
sea@tre-sc.jus.br.

Todas as medidas e cotas apresentadas no projeto sdo indicativas, devendo ser confirmadas no local.

As despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao percentual de servigos
efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada seguirda a
seguinte formula:

> valores itens executados no periodo de medicdo*

> valores itens da planilha*
*Exceto o proprio item Despesas Administrativas.

a) No caso de antecipagdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente
pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execugdo do cronograma, por responsabilidade da
CONTRATADA, nado caberd qualquer complementacgdo dos valores de despesas administrativas.

b) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a titulo
de despesas administrativas ndo serd automaticamente alterado em proporcdo aquele. O custo
com despesas administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisdo do
Cronograma Fisico-Financeiro que demonstre inequivocamente que as alteragGes promovidas
implicam em alteragdo na duragdo dos servigos.

Preliminarmente a emissdo da fatura, a CONTRATADA encaminhara a medi¢cdo dos servigos realizados a
Fiscalizacdo, a qual, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, realizard a conferéncia e autorizard o
faturamento.

As Notas Fiscais/Faturas serdo emitidas e entregues aos Gestores do Contrato apds autorizacdo de
faturamento, e deverdo conter a discriminagdo e os quantitativos dos materiais instalados e servigos
realizados. Deverado, ainda, estar acompanhadas de documentacdo comprobatdria do uUltimo recolhimento
dos encargos sociais efetuados pela CONTRATADA, com a relagdo nominal dos empregados beneficiarios e a
certiddo negativa de débitos trabalhistas emitida na data da emissdo da Nota Fiscal do respectivo
pagamento, para cumprimento as disposi¢Ges constantes nos artigos 27,IV, 29, V e 55, Xlll, da Lei n?
8.666/1993, c/c os artigos 12 e 42 da Lei n® 12.440/2011.

A autorizacdo para faturamento fica condicionada a emissdo do termo de recebimento definitivo dos
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servigcos pela gestdo do contrato.

Os Gestores do Contrato somente atestardo a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentac¢do das devidas justificativas.

Ao longo da execugdo do Contrato, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitdrios
dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

a) paraitens que ja constam do contrato, os custos corresponderao aqueles ja contratados;

b) para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do orcamento base da licitacdo,
aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao
orcamento estimado do CONTRATANTE;

c) para os itens novos ndo constantes no SINAPI, os custos decorrerdao de pesquisa de pregos com 3
(trés) fornecedores, se possivel, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela
empresa em relagdo ao orgamento estimado do CONTRATANTE;

d) somente em condicBes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar os respectivos
custos nos termos dos critérios ora definidos.

Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos
que modifiquem as planilhas orgamentarias.

1.3. Instrumentos Formais

Sera firmado contrato com a empresa vencedora

1.4. Prazos de Garantia

A CONTRATADA devera prestar garantia dos servigos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, contados a
partir do recebimento definitivo.

E obrigacio da CONTRATADA a reparacdo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do prazo de garantia
dos servigos, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 69 da Lei n? 8.666/93 e o art. 12
da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

1.5. Acompanhamento do Contrato

Cabera ao servidor titular da fungdo de Chefe da Se¢do de Engenharia e Arquitetura, ou seu substituto, ou
seu superior imediato, efetuar o recebimento provisdrio e definitivo dos servicos.

Os Gestores da Contratagdo terdo autoridade para:

a) solicitar a imediata retirada de qualquer funcionario que ndo corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo deverda implicar em modificagbes de prazo ou de
condigcGes contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens desta especificagao;

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado para a execugdo dos
Servigos;
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d) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos projetos
ou demais documentos, necessarias ao desenvolvimento dos servicos;

e) aprovar materiais similares propostos pela CONTRATADA, avaliando o atendimento a composicéo,
qualidade, garantia, preco e desempenho requeridos pelas especifica¢cdes técnicas.

f) determinar a suspensdo da execugdo dos servigos, com a consequente suspensdo de contagem do
prazo, em caso de necessidade ou quando a realizagdo dos servigos puder causar prejuizo as
atividades do TRESC.

A existéncia desse acompanhamento ndo exime a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades sobre
erros ou omissGes que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois dos servigos.

1.6. Recebimento Provisdrio e Definitivo

O recebimento provisério sera realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até 10 (dez) dias,
apds a comunicacdo da CONTRATADA sobre a conclusdo dos servicos, desde que haja aceite da fiscalizacao,
conforme art. 73, inc. |, “a”, da Lei 8.666/93.

De posse do Relatério de Recebimento Provisério, a CONTRATADA tera prazo de até 10 (dez) dias uteis para
o atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizagdo, referentes a defeitos e imperfeicGes que porventura
venham a ser verificados.

O Recebimento Definitivo sera efetuado mediante termo circunstanciado, somente apds o saneamento de
todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, em até 5 (cinco) dias uteis
contados a partir da comunicacdo da CONTRATADA sobre a conclusdo dos servicos, observado o disposto
no art. 69 da Lei n.2 8.666/93.

Os recebimentos provisodrio ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e seguranga dos
servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

1.7. Pagamento
O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar igual
ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

b) 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obriga¢cdes contratuais, quando o valor total contratado ficar
acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de precos ou corre¢cdo monetaria.

1.8. Transferéncia de Conhecimento
Ndo se aplica a esta contratacao.

1.9. Direitos Autorais

N3o se aplica a esta contratagdo.

1.10. Qualificagao Técnica

Descritos no item 2.10.1 deste Termo de Referéncia.
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1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

1.11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominacgdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:

a) ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) ndo entregar a documentagado exigida no edital;

c) apresentar documentacao falsa;

d) causar o atraso na execugdo do objeto;

e) ndo mantiver a proposta;

f) falhar na execucdo do contrato;

g) fraudar a execucdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informacgGes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

1.11.1.1. Serdo aplicados os seguintes periodos de impedimento, de acordo com a infragdo cometida:

a) ndo assinar o contrato ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF pelo periodo de 2
(dois) meses;

b) deixar de entregar documentagdo exigida: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a

Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 1 (um) més;

c) fizer declaragao falsa ou apresentar documentagdo falsa: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com
a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

e) ndo mantiver a proposta, inclusive deixando de apresentar amostra do produto: Pena - impedimento do
direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

f) falhar na execugdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

g) fraudar na execu¢do do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 15 (quinze) meses;

h) comportar-se de modo inidoneo: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses; e

i) cometer fraude fiscal: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 20 (vinte) meses.

1.11.1.2. As sangles previstas no subitem 1.11.1.1 poderdo ser majoradas em 50% (cinquenta por cento),
para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.3. As penas previstas nas alineas “a”, “b”, “d” e “e” do subitem 1.11.1.1 poderdo ser reduzidas em
50% (cinquenta por cento), uma Unica vez, quando ndo tiver havido nenhum dano a Administragao,
conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.4. Quando a acdo ou omissdao do licitante vencedor ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

1.11.2. Para os casos ndo previstos no subitem 1.11.1, se o licitante vencedor descumprir as condi¢gdes do
Edital, ficara sujeito as penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/1993.
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1.11.2.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021:
1.11.2.1.1. As infra¢Oes consideradas como leves serdo penalizadas com a adverténcia;

1.11.2.1.2. As infragGes consideradas como médias serdo penalizadas com multa de 5% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.3. As infragGes consideradas como graves serdo penalizadas com multa de 10% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.4. As infragGes consideradas como gravissimas serdo penalizadas com suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com o TRE-SC, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

1.11.2.1.5. Em caso de reincidéncia em periodo inferior a trés meses, a infragdo sera classificada em nivel
imediatamente superior a anterior;

1.11.2.2. Nos termos do Projeto Basico / Termo de Referéncia, sdo situacdes, dentre outras, que podem
ensejar o descumprimento do contrato, para fins de aplicacdo de penalidades, em funcdo das infragdes
elencadas abaixo:

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Deixar de apresentar a Nota Fiscal /
Fatura para atestagdo do Gestor do A
1 . . R 1 Por ocorréncia.
Contrato até o 102 dia do més
subsequente ao da prestagdo do servigo.
Deixar de fornecer ao Gestor do Contrato
2 cOpia das Notas Fiscais de compra dos a
.. . . . 1 Por ocorréncia.
materiais cujas garantias sejam dadas
pelos fabricantes.
Executar o servico sem a utilizacdo de
3 equipamento de protecdo individual e 2 Por ocorréncia.
coletivo, quando obrigatdrios.
. . - Por ocorréncia, sem
Deixar de refazer servigo, substituir pegas, reiuizo da
4 componentes, materiais ou partes de 2 P J. e
. possibilidade de
pecas que apresentarem defeito. . =
rescisdo da contratagdo.
Deixar de fornecer a seus funciondrios
todas as ferramentas e instrumentos
5 necessdarios a execucao dos servigos, bem 3 Por ocorréncia.
como produtos ou materiais
indispensaveis a realizagdo destes.
N3do executar, suspender ou interromper, Por ocorréncia, sem
6 total ou parcialmente, salvo motivo de 3 prejuizo da
forga maior ou caso fortuito, os servigos possibilidade de
contratuais. rescisdo da contratagao.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, Por ocorréncia, sem
7 0 objeto da contratacdo, salvo mediante 4 prejuizo da
prévia e expressa autorizacdo deste possibilidade de
Tribunal. rescisdo da contratacdo.
Destruir ou danificar bens materiais ou
8 documentos por culpa ou dolo de seus 5 Por ocorréncia.
agentes.
e ~ . - Por ocorréncia, sem
Permitir situacdo que crie a possibilidade .
. ~ prejuizo da
9 de causar ou que cause danos fisico, lesao 5 o
. . possibilidade de
corporal ou consequéncias letais. . =
rescisdo da contratagdo.
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Por ocorréncia, sem
Ndo manter documentacdo de habilitagdo prejuizo da

atualizada. possibilidade de
rescisdo da contratacdo.

10

1.11.3. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipdteses de inexecuc¢do total ou parcial,
poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecugdo parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que ndo foi
executado;

b) no caso de inexecucgdo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base no
subitem 1.11.2.1.4.

1.11.4. As sangdes estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alinea “c” do subitem 1.11.3 sdo de competéncia
do Presidente do TRE-SC.

1.11.5. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execu¢do do objeto
deste Projeto Basico / Termo de Referéncia, sujeitard o licitante vencedor, a juizo da Administra¢do, a multa
de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do item em atraso, a partir do dia
imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.5.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.5, quando superiores a 30 (trinta) dias, serdo considerados
inexecucdo total do contrato.

1.11.5.2. A pena de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas na Lei n.
8.666/1993.

1.11.6. Da decisdao que aplicar a penalidade prevista na alinea “c”do subitem 1.11.3, caberd pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacdo do ato.

1.11.7. O prazo para a apresentacdo de defesa prévia, quanto a aplica¢cdo das demais penalidades, sera de 5
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacdo.

1.11.7.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentacdo de defesa prévia ou apds a apresenta¢do da
defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicara a respectiva penalidade e estabelecera
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a apresentagdo de recurso, contado do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificagao.

1.11.7.2. Com a decisdo do recurso ou do pedido de reconsideracdo referente a penalidade prevista na
alinea “c” do subitem 1.11.3 exaure-se a esfera administrativa.
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Anexo Il — Projeto Elétrico
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] t \
7r Eletroduto de PVC preto
o Redugio s esquerda | Terminalde £ £ L,. %
i Reduso concentrica perfurada Terminatde | | fechamento
A 200100 mm fechamento | | 150 mm I 7é horizontat
[ 100mm_ ﬁ\wwww\}}}}www}}& 50° pertursco
£ - i (| 50 mm
Cruzeta horizontal [ RedUSA0 & esquerda = .
perfursca perfurada ]
pertur e T — | Perfiado perfursco £
14 Sovtomm 3 D
I £
Reducio concéntrica
s0conce crfurada
[ — Terminal de Té horizontal Reducho conchntrica S00x 100 mm
90° perfurado Reducio concértrica fechamento) 90° perturaco perfuraca Té horizontal
200mm 200 100 mm 100 mm 200w 200X 130 mm 90° perfurado
= = 1 200

Curva de inversio perfurada

200 mm

& horizontal
90° perfurado
200 mm

Curva de inversao perfurada
200mm

perfurada

Perfilado perfurado
38x19mm

[Perfilado perfurado
[38x19mm

lPerfilado perfurado
[s8x19mm

150 x 100 mm
& horizontal

Curva horizontal

90° perfurada
| =7 100 mm

| Redugio 3 direita perfurada
150 X100 mm

Perfilado perfurado
Perfilado perfurado 38x19mm

38x19mm

Tuvade
inversao100 mm

OBSERVACOES

1. Seré feita a identificagéo de todos os circuitos nos quadros elétricos.

2. Todos os cabos deveréo ser identificados nas suas extremidades.

3.0 profissional responsavel pela execugéo dos servigos devera emitir ART e responsabilizar-se, ainda,
pelas alteragdes feitas durante a execugéo, que deveréo ser registradas no Projeto Elétrico As-Bu

4. Todos os circuitos deverao estar aterrados.

5. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

6. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar 0 Memorial Descritivo & Caderno de
Encargos

7. Para instalagéo das eletrocalhas, deverso ser executados furos em duas paredes e um furo em uma viga
de gesso.

8. As eletrocalhas e os perfilados deveréo ser aterados, conforme indicagéo na planta e no Memorial
Descritivo & Cademo de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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Eletrocalha
perfurada tipo U,
100x5mm

Eletrocalha

Eletrocatha

Eletrocalha

ot e L e gy g
o e ol
ﬁ
/ A A A #| | ] { N
[ Bevosta e T Contiere 00T Contlee o €
Detalhe 01 Detalhe 02
Detalhe 03 Detalhe 04 o s o
CORTE AA
et .,
Eletrocatha Eletrocalha
el R

[ UK

38

41

B B

Detalhe 06 tiodwomct

Condulete tipo"C"
com tomada dupla

Condulete tipaE"

com tomada dupla

CORTE BB

ESCALA 150

Eletrocalha
perfurada tipo U,
1005mm

Detalhe 05

Eletrocalha

1005mm

perfurada tipo U,

i

| Instalagdo Logica
a instalaglo
elétrica

- —

CORTE CC

ESCALA. 150

DETALHE 01

Condulete tipo'C Eletroduto PYC 1"

Condulete tipa"E
com tomada dupla

com tomada dupla

|EESR |

DETALHE 02

ESCALA 125

ESCALA 125

ESCALA 125

DETALHE 03

4]

L1 e dd

DETALHE 04

ESCALA 125

DETALHE 05

ESCALA 125

DETALHE 06

ESCALA 125

OBSERVACOES

verificadas no local

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser

Encargos.

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consuitar o Memorial Descritivo e Cademo de

7._._\__2._3m_ Regional Eleitoral de Santa Catarina
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INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS DE PAREDE

ESCALA. 150

1"

OBSERVACOES

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo & Cademo de
Encargos.

7._._\__uczm_ Regional Eleitoral de Santa Catarina
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12 mﬁso_w_.ﬁow TOMADAS NOVAS E TOMADAS QUE PERMANECERAOQ (PAREDE) LEGENDA

(em ordem) Condutores neutro, fase, retorno, terra

Tomada baixa 2P+T nova, 10A/250V, em caixa 4x2

Tomada 2P+T nova, 10A/250V, em caixa 4x2 (h=1,10m)

OBSERVACOES

. i
Tomada baixa 2P+T, 10A/250V, existente que permanecera 1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser

verificadas no local

Tomada média 2P+T, 10A/250V, existente que permanecera
g que per 2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo e Cademo de
Encargos.

+ i ﬂ 2
Tomada alta 2P+T, 10A/250V, existente que permanecera 3. Os circuitos novos utilizaréo a infraestrutura nova para elétrica (eletrocalhas e eletrodutos aparentes).

Tomada dupla baixa 2P+T nova, 10A/250V, em caixa 4x2 4. Os eletrodutos aparentes que serao instalados nas paredes serdo de 1" (uma polegada).

5. Os circuitos existentes, que 4o, terdo o substituido e &0 a mesma infra-
Tomada dupla 2P+T nova, 10A/250V, em caixa 4x2 (h=1,10m) estrutura que ocupam atualmente.

6. O trajeto da infraestrutura existente foi extraido do projeto original do Edificio Sede. Devido as possiveis
Tomada que sera removida alteragdes no decorrer dos anos, podera haver alterages.
Tomada no teto a ser instalada Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

om0

Tomada no teto existente que permanecera

Adequagoes elétricas - 9° pavimento

Quadro de Distribuigéo de energia

Nee v ¥ gy vy vt

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ED. SEDE

Cabos pelas eletrocalhas e eletrodutos novos RUA ESTEVES JUNIOR, 68 - CENTRO. FLORIANOPOLIS/SC

\\\\\ Cabos pela infraestrutura existente RGO BB GEA TR ENGE A XU | [7RO)
- Em geral, as tomadas seréo de 10A. As tomadas da copa que serdo de 20A estdo indicadas no projeto. Eng®. Paimyra F. Reis Repette|| Eng®. Natalia Pigatto Silveira || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CREA'SC 05,92 CREA-SC 1217031

~ N 05950 85110131
- As alturas das tomadas baixas deveréo ser verificadas nos cortes.
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PROJETO DE PONTOS DE ILUMINAGAO

ESCALA. 150

LEGENDA:

Luminaria comercial aletada alto
rendimento (aprox. 60 x 60 cm), de
sobrepor, para [dmpada LED T8 (4 x
9W ou 10W, aprox 900 Limens cada),
400K

Luminria de sobrepor quadrada para
lampada dicrbica PAR2O de LED
(4000K; aprox. 5,5W, aprox. 450

em aluminio com pintura
letrostatica na cor preta, com
lampada recuada para instalaao em
eletrocalha

t tipo copo pequeno (formato
drico reto, sem dobra, fundo
reto, didmetro aprox. 6 cm), em
aluminio com pintura eletrostatica
na cor preta, para lmpada dicrsica
MR16 de LED (4000K; aprox. 6W,
aprox. 498 limens), com lampada
recuada para instalacao em
eletrocalha ou trilho

Luminaria tipo pendente circular LED
integrado, facho vertical, em
aluminio com pintura eletrostatica
na cor preta. Digmetro aprox. 90 cm,
poténcia aprox. 50, aprox. 5.100
Limens, 4000K

Luminaria tipo pendente circular LED
integrado, facho vertical, em
aluminio com pintura eletrostatica
na cor preta. Digmetro aprox. 60 cm,
poténcia aprox. 35W, aprox. 3.570
Limens, 4000K

Luminaria LED integrado, tipo
pendente linear, em aluminio em

10 cm, poténcia
485 llmens,

aprox. 19W, aprox.
4000K

Luminaria_de embutir para limpada
PAR20 (25°, 400K, aprox. 5,5V,
aprox. 475 limens), sendo o centro
com lampada recuada, em aluminio
com pintura eletrostatica na cor
preto fosco, com dimenses de
13 cm (quadrada)

Spot tipo tubo pendente (formato
lindrico reto, sem dobra, didmetro
aprox. 7,6 cm, comprimento do tubo
aprox. 20 cm, cabo min. 90 cm), em
aluminio com pintura eletrosts
na cor preta, para lmpada dicrsica
MR16 LED (4000K; aprox. 6W, aprox.
498 Limens)

Fita de LED , tenséo 12V, poténcia
aprox. 5W/m, fluxo luminoso aprox.
450 Im/m, 60 Leds SND 2835/m,
IRC>70, 4000 K

Plafon LED integrado de sobrepor,
em aluminio com pintura
letrostatica na cor preto fosco,
lente em acrilico leitoso, dimensao
aproximada 30 x 30 cm, poténcia
aprox. 25W, 4000K, para instalacéo
em eletrocalha

OBSERVACOES

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo & Cademo de
Encargos

3. As luminarias do lado esquerdo que n&o estao na eletrocalha usarao a infraestrutura existente.

4. 0s eletrodutos aparentes que serdo instalados nas paredes seréo de 1" (uma polegada).

amesma infra-

terdo o

5.0s circuitos existentes, que
estrutura que ocupam atualmente.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Adequagoes elétricas - 9° pavimento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ED. SEDE
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CIRCUITOS LUMINARIAS

14 s

LEGENDA:

Cabos pelas eletrocalhas novas

wwwwww Cabos pela infraestrutura existente

W Conjunto de

interruptores

Q! : Quadro de interruptores

@

L3 L2

abc def

@ L3 L2

L3 Lz L4

OBS.: 1) todos os circuitos de iluminacao serdao com cabos de #2,5 mm?

OBSERVACOES

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo & Cadermo de
Encargos

3. Asluminarias do lado esquerdo que nao estao na eletrocalha usaréo a infraestrutura existente.

4. 0s eletrodutos aparentes que serdo instalados nas paredes sero de 1" (uma polegada).

5. Os circuitos existentes, que terdo o substituido e
estrutura que ocupam atualmente.

amesma infra-

6.0 trajeto da infraestrutura existente foi extraido do projeto original do Edificio Sede. Devido as possiveis

alteragdes no decorrer dos anos, podera haver alteragdes.

7._._\__uczm_ Regional Eleitoral de Santa Catarina

Adequagoes elétricas - 9° pavimento

o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ED. SEDE
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CREA-SC 121.703-1 N 05,950 85110131
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CIRCUITOS LUMINARIAS DE EMERGENCIA

ESCALA. 150

15

OBSERVACOES

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo e Cademo de
Encargos.

3.Aluminaria e o indicativo de saida do corredor, existentes, que permanecerao, terdo o cabeamento
substitido e aproveitaréio a mesma infrae: que ocupam atualmente.

4. Serao instaladas tomadas nas eletrocalhas para as luminarias de emergéncia e os indicativos de saida.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Adequagoes elétricas - 9° pavimento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ED. SEDE
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16)_CIRCUITOS TOMADAS PISO QUE PERMANECERAO

ESCALA. 150

LEGENDA:

[ Tomadas de piso a serem desativadas

[ Tomadas de piso que permanecerao - novo cabeamento

OBSERVAGOES

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo e Cademo de

Encargos.

3. Os circuiitos existentes, que terdo o substituido e amesma infra-

estrutura que ocupam atualmente.

4.0 trajeto da infraestrutura existente foi extraido do projeto original do Edificio Sede. Devido as possiveis

alteragdes no decorrer dos anos, podera haver alteragdes

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Adequagoes elétricas - 9° pavimento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ED. SEDE
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@ CIRCUITOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PERSIANAS

LEGENDA:

G=== AC permanece - substituicio de cabeamento e disjuntor

AC a ser removido - remocao de cabeamento e disjuntor

E=== AC a ser instalado - cabeamento novo e disjuntor

OBSERVACOES

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local, assim como todas as possiveis interferéncias devem ser
verificadas no local

2. Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo & Cadermo de
Encargos

&0, teréo 0 substituido e &0 a mesma infra-

3.0s circuitos existentes, que
estrutura que ocupam atualmente.

4. Todos os disjuntores dos circuitos que permaneceréo deveréo ser substituidos.

5.0 trajeto da infraestrutura existente foi extraido do projeto original do Edificio Sede. Devido as possiveis
alteragdes no decorrer dos anos, podera haver alteragdes.

6. As substituigoes dos aparelhos de ar condicionado serdo realizadas por empresa contratada, apenas a
parte elétrica fard parte desta contratagao

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Adequagoes elétricas - 9° pavimento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ED. SEDE

Eng?. Natalia Pigatto Silveira || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO - 9° PAV LADO ESQUERDO

Quadro de Distribuicdo Lado Esquerdo
ILUMINAGAO TOMADAS & Fator de |Poté éncia - | Poténcia-| Poténcia - Segéo | Disjunt
RS T Tipo de aparelho CIRCUITO Poténcia do | Fator de |Poténcia Fase | Poténcia-| Poténcia-| Poténcia-| In ecéo | Disjunt
N . .- 36w | sow | 75w | 2w | 11w | 100w | 200w | s00w | e0ow | soow | 9oow | 1100w] 1750w ] 2200w | circuito (W) w) R (W) sw) (W) () [(mm2)| (A)
10Ty Circuito L1 - iluminagéo de emergéncia _
[ Al zsme ~ luminag&o de emerg. L1 - - - 7 4 — - - — - - - - 58 1 58 R 58 — - 0,26 15 1xC10
L“r%v Gireuito L2 'agao nova lluminagao nova L2 7 6 — — — — — — — — — — — — 258 1 258 s — 258 — 117 | 25 | 1xC16
jv Cireuito L3 inagéo nova lluminagéo nova L3 — 10 - — — — — — — — — — — 360 1 360 T — — 360 164 | 25 1xC16
neutro 16\ Gircuito L4 - iluminagéo sanitérios luminacao sanitarios L4 - - 4 — 400 1 400 R 400 182 | 25 | 1xC16
Ar condicionado AC1 - — 1 - 1750 1 1750 s 1750 795 | 40 | 1xc20
Tripolar RST Ar condicionad AC2 i
4guee r condicionado — — — — — — — | -
B T o ACH - 18,000 BTUS 1 2200 1 T 2200 100 | 40 | 1xC20
Lomme Ar condicionado AC3 - - - - - - - - 1 2200 1 2200 R 2200 100 | 40 1xC20
20— Gircito AG2 - 24.000 BTUS ‘Ar condicionado ACH . = 1 2200 1 2200 s 2200 100 [ 40 | 1xc20
304 Circuito AC3 - 24.000 BTUs ‘Ar condicionado AC5 - . N - E 1 2200 1 2200 T - 2200 100 | 40 | 1xc20
£30v I Gircito AC4 - 24.000 BTUS Ar condicionado ACE — - - ~ - [ = - [ = 1 2200 1 2200 R 2200 100 | 40 | 1xC20
T Ciruito ACS - 24.000 BTUS Ar condicionado ACT — - - ~ - | - - | = — 1 1750 1 1750 s 1750 795 | 40 | 1xC20
S0\ Circuito AC6 - 24.000 BTUs Ar condicionado AC8 - - - — — - — — - - 1 - 1750 1 1750 T — — 1750 7,95 40 1xC20
o T Ciilo ACT - 16,000 BTU Tomadas (paredes) T - - 12 12 3600 1 3600 R 3600 1636 | 40 | 1xC20
™4 Circuito ACT - s
L amne Tomadas (paredes) T2 - - - - - - 12 - 2400 1 2400 s 2400 1091 | 40 | 1xC20
20> {1 Circuito ACS - 18.000 BTUs Tomadas (paredes) T3 — - - — 12 12 - - 3600 1 3600 T 3600 1636 | 40 | 1xC20
Tomadas (hall sanit.) T4 - 3 - 2 1500 1 1500 R 1500 6,82 40 1xC20
RST s X !
o 20— Circuito T1 - tomadas parede Tomadas (teldo) T5 - — — 2 1 700 1 700 s 700 318 | 25 | 1xC16
o £l Circuito T2 - tomadas parede Tomadas (telao) T6 - - - - — — 2 - 1 — — — — — 700 1 700 T — — 700 318 | 25 | 1xCi6
neutro Circuito T3 - tomadas parede Tomadas (piso) 17 - - - - - 14 - — - - - - - 1400 05 700 R 700 - - 3,18 25 1xC16
Circuito T4 - tomadas copa Tomadas (piso) 8 - - 20 — 2000 05 1000 s 1000 455 | 25 | 1xC16
Circuito T5 - projetor Tomadas (persianas) T - - - - - - - 1 800 0,1 80 T 80 364 | 25 | 1xC16
TOTAL
Circuito T - projetor 34026 31606 | R+S+T | 10658 10058 10890 | 49,50 | 10,0 | 3xC50
Circuito T7 - tomadas de piso
Circuito T8 - tomadas de piso
A6\ Circuito T9 - persianas elétricas o o
Quadro de Distribuicao Lado Direito
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, DE EMBUTIR, PADRAO DIN, PARA NO MINIMO 48 MINIDISJUNTORES, 1P40 USO ABRIGADO, ILUMINAGAO TOMADAS Secao | Disunt
Poténcia do | Fator de |Poténcia Poténcia -| Poténcia-| Potencia-| In ecdo | Disjunt
AUTOEXTINGUIVEL, COM BARRAMENTOS. ¢ Fase
Tipo de apareiho CIRCUITO =T 36w | sow | 75w | 2w | 11w | 100w | 200w | 400w | 500w | 600w | 800W | 900w | 1100w | 1750w ] 2200w | circuito (W) w) R (W) s W) T (W) ®  |mm2)| &)
- Todos os disjuntores terdo padréo DIN - disjuntor branco luminacao de emerg. 5 = = = = 5 3 = = B 3 1 13 R 43 020 | 15 | 1xC10
- Todo o cabeamento dos circuitos existentes serd refeito. uminagao nova L6 1 6 - 1 - - - - - 357 1 357 s 357 162 | 25 | 1xC16
luminagao nova L7 11 6 - — - — - — 282 1 282 T 282 128 | 25 1xC16
Iluminag&o nova L8 9 2 1 - - - 176 1 176 R 176 0,80 25 1xC16
lluminagéo sanit. e copa L9 4 1 - - - 219 1 219 S 219 1.0 25 1xC16
QUADRO DE DISTRIBUIGAO - 9° PAV LADO DIREITO luminagéo (hal L10 — — - 10 - — - — - - - - - - - - 750 1 750 T - - 750 341 [ 25 TxC16
Ar condicionado AC9 — — — — | - — — — - 1 - 900 1 900 R 900 - 409 | 40 | 1xC20
Ar condicionado AC10 - - 1 900 1 900 s 900 209 | 40 | 1xC20
Ar condicionado ACT1 — — — — — — — — 1 - 900 1 900 T 900 409 | 40 | 1xC20
Ar condicionado AC12 — — — — | - — — — 1 1750 1 1750 R 1750 795 | 40 | 1xC20
R AC13 - - 1 1750 1 1750 S 1750 795 4.0 1xC20
A0+ Gircuito LS - iluminagio de emergéncia ‘Ar condicionado AC14 - - - . - 1 1750 1 1750 T 1750 795 | 40 | 1xC20
16+ Gireuito L6 - iuminagdo nova Tomadas (hall) T10 - - - - - - 2 - B 200 1 200 R 200 B 091 | 25 | 1xCi6
A5 Ciruito L7 - iuminagdo nova Tomadas (copa) T — — — — | - — 4 — 2 - 1600 1 1600 s 1600 727 | 40 | 1xC20
neutro % pm s Tomadas (copa) T12 - 4 2 E 1600 1 1600 T 1600 727 | 40 | 1xC20
S Ciouito L - uminagai
N reute minagonova Tomadas (piso) T3 - 22 - 2200 03 660 R 660 30 25 1xC16
Tripolar ‘_m[uw Circuito L9 - iluminagdo copa e sanit. Tomadas (piso) T4 — — - — - — 14 — — B - B - B - 1400 1 1400 s - 1400 - 636 | 25 | 1xC16
/Ao 4 Circuito L10 - iuminagso hall Tomada (rack) T15 = = = — 1 = = = = E 1 2200 1 2200 T - E 2200 100 | 40 | 1xC20
" Tomadas (paredes) T16 12 12 - 3600 1 3600 R 3600 - - 1636 | 40 | 1xC20
39\ Girouito AC - 9.000 BTUS Tomadas (paredes) T7 8 4 - 3200 1 3200 s 3200 1455 | 40 | 1xC20
I o AGHO - 9.000 BTU Tomadas (paredes) Ti8 — — — — | - | = — 8 4 E 3200 1 3200 T 3200 1455 | 40 | 1xC20
it i
i Cirautto s Tomadas (paredes) Ti9 - - - — = - 25 - 2500 1 2500 R 2500 1136 | 40 | 1xC20
D Cireuito AC11-9.000 BTUs TOTAL 31477 20037 | R+S+T | 9829 9426 10682 | 4855 | 100 | 3xC50
20 Circuito AC12 - 18.000 BTUs
oy tomR
30~y Circuito AC13 - 18.000 BTUs
30\ Circuito AC14 - 18.000 BTU
redte - i QUADROS DE CARGAS
- g A6 Circuito T10 - tomadas hal
a5 [ L i
ok 20 Circuito T11 - tomadas copa
Teutio 20"y Circuito T12 - tomadas copa
A Circuito T13 - tomadas de piso
A Circuito T14 - tomadas de piso
20+ 5% Circuito T15 - rack
7203 Ciruito T16 - tomadas pareds OBSERVACOES IMPORTANTES
30+ Circuito T17 - tomadas parede - Ler Memorial Descritivo e aderno de Encargos que acompanha o projlo.
PP - Toda a flagéo devera ser feita com cabos em cobre e isolagdo em PVC. Os cabos utilizados nos circultos
‘wa; ing Cireuito T18 - tomadas parede internos deverdo ser antichama, classe de isolamento 750 V, temp. regime 70°C. Os cabos extermos
30+ Circuito T19 - tomadas parede devero ser do tipo sintenax, 0,6/1 kV, e suas emendas deverdo ser executadas com fita de auto fusdo.
- Aflagao deverd ser ligada terminais de. . Todos os.
) circuitos serdo identificados com anilhas plasticas de acordo com a convengéo indicada em projeto.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, DE EMBUTIR, PADRAO DIN, PARA NO MINIMO 48 MINIDISJUNTORES, 1P40 USO ABRIGADO,
AUTOEXTINGUIVEL, COM BARRAMENTOS. - No projeto, os circuitos séo indicados por letras maisculas, conforme convengao. As letras mindsculas
diferenciam os circuitos comuns (ex: *L1" - circuito *1" de iluminagao, "L2" - circito "2" de iluminagao). OBSERVACOES
- Todos os disjuntores terdo padréo DIN - disjuntor branco Os numeros identificam a luminaria que cada intemuptor comanda. 10 profesiona rospons execugao dos sem —ainda,
o it o
- Todo o cabeamento dos circuitos existentes ser refaito. - Todo o ireitios devario sercanfados o Tocal,pare aniea do sogrnca s rmerskonarria ko
Engennii Eleisa Toos o aferagses devem consarno o as b er s
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Anexo lll - Projeto Arquitetonico (forro de gesso, sancas e mochetas)
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Anexo IV — Memorial Descritivo e Caderno de Encargos



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO
E
CADERNO DE ENCARGOS

Servicos de Adequacao no 92 pavimento do prédio Sede do

TRESC

Floriandpolis, 28 fevereiro de 2023.



1. DEFINICOES PRELIMINARES

Consideragoes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condi¢Ges para execugdo dos servicos de adequacdo do imovel abaixo

discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
EDIFiCIO SEDE DO TRESC

Enderego: Rua Esteves Junior, 68, Centro. Florianépolis/SC

Relagdao de Documentos

e Projeto Elétrico (10 pranchas)

e Projeto Arquitetdnico (01 prancha)

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
¢ Planilha Orgamentaria

e Cronograma Fisico-Financeiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservac¢do, tantos jogos de projetos

quantos forem necessarios para os servigos em execugao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados os servicos a serem executados, incluindo seus métodos
executivos e normas técnicas aplicdveis, bem como as especificacdes técnicas dos materiais a serem

empregados.

Responsaveis Técnicos

e Projeto Elétrico, Projeto Arquitetonico, Planilha Orcamentaria e Fiscalizagdo: Eng. Civil Natdlia Pigatto
Silveira — CREA/SC 121.703-1.

e Projeto Arquitetonico, Coordenacdo de Projetos e Fiscalizacdo: Eng. Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette —

CREA/SC 085.995-2.

Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrdrio pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos pela empresa
CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condig¢Ges
estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA sé poderd usar qualquer material depois de submeté-lo, através de amostra, ao
exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as
especificagGes. Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente autenticadas por esta e
pela CONTRATADA, serao cuidadosamente conservadas no local até o final dos trabalhos, de forma a




possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.
Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura impugnados pela

FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao assunto, sendo expressamente

proibido manter no local quaisquer materiais que nao satisfacam a estas especificagcdes e aos Projetos.

Impugnagdes
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que ndo satisfizerem as
condi¢Ges contratuais. Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo

CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagdo que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

e Contrato

e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo

*  Projetos

¢  Planilha de Pregos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos érgdaos governamentais competentes
e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes: NBR 7.678:1983 —
Seguranga na Execuc¢do de Obras e Servigos de Construgdo, NR-18 - Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho sobre Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo e NR-10 — Instalagdes e
Servicos de Eletricidade.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalagGes de energia elétrica, a fim de evitar acidentes
e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar o andamento
normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao disposto nas

Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Prote¢do Individual e NR-1 — Disposi¢des Gerais.

Proteg¢do Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranga Queda ou projegdo de objetos, impactos contra estruturas e outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
CABECA Protetor facial Projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiages nocivas

Oculos de seguranca contra impacto

Ferimentos nos olhos

Oculos de seguranga contra respingos

Irritagdo nos olhos e lesGes decorrentes da agdo de liquidos
agressivos

MAOS E BRACOS

Luvas e mangas de protegdo (couro, lona
plastificada, borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos
ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiagbes perigosas

PES E PERNAS

Botas de borracha (PVC)

Locais molhados, lamacentos ou em presenga de substancias toxicas

Calgados de couro

Lesdo do pé

INTEGRAL

Cinto de seguranga

Queda com diferenga de nivel

AUDITIVA

Protetores auriculares

Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e
Operagdes Insalubres




| Respirador contra poeira Trabalhos com produgdo de poeira
RESPIRATORIA Madscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia
Respirador e mdscara de filtro quimico Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a saude
Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armagdo
TRONCO Avental de raspa de ferros g q g ¢

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas construcdes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as portas ou saidas
de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos

previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTAGAO E ADMINISTRAGCAO

Placa de Obra
Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da CONTRATANTE, que
devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referéncias

cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-5C
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-5ete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arq. @ Urb, xxxsx xxxxxx xxxxx - CREA/SC: 000,000-0

Arg. @ Urb. XXxxx XXxxXx Xxxxx - CREA/SC: 000.000-0

Arg. @ Urb. Jouo Xxxxxx xxuxx - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil 3000060 x:00 000 = CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Eletricista XXXXXX XXXXX XX XXXXXXxX - CREA/5C: 000.000-0
EXECUCAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil 000000 60000 00 0000 oo - CREAISC: 000.000-0
FISCALIZACAQ (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil xeoxnx xucoons o0 00cooex - CREATSC: 600.000-0

Arg. e Urb. 10000001 X4 X0000000 01 000000 - CREAYSC: 000.060-0

Eng. Civil xxooxx xxo xxxoonx - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xooox xxxox - CREAISC: 000.000-0

Vator da Obra:

Depdsito dos materiais - Canteiro

O depdsito dos materiais deverd ser alocado em area a ser definida em conjunto com a FISCALIZACAO.
Os operarios poderdo utilizar os sanitarios e o refeitério da area administrativa do TRESC (localizados no
Subsolo 2 do Ed Sede).

Todo e qualquer dano causado a edificacdo ou a terceiros serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Quadro Efetivo

O responsdvel técnico pelos servigos sera Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista, com formacao plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU da regido. O responsavel técnico sera obrigatoriamente o profissional que acompanhara a
execugdo dos servigos.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operdrios com comprovada capacidade técnica e dimensionar o
quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicio de qualquer profissional do canteiro,

desde que verificada sua incompeténcia na execuc¢do das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta




nocivos a boa administracdo. A substituicdo de qualquer operario deverd ser processada, no maximo, 48 horas

ap6s a comunicagdo da FISCALIZACAO.

Administracao do Canteiro

A CONTRATADA alocara, para a gestdo dos servicos de adequacdo, desde o seu inicio até a sua
conclusao, profissional habilitado responsavel com carga horaria diaria minima de 1 hora, sendo acompanhado
pelos Gestores do Contrato. A carga horaria é referencial, pois pode variar em fung¢do dos servigos didrios e

verificagdes/conferéncias necessarias.

Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes contidas na
NR-18.

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que
se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

As ferramentas e equipamentos serdao dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA,
de acordo com o seu plano de execugdo dos servigos, observadas as especificagGes estabelecidas, em cada

caso, neste documento.

Cronograma e execugao dos servicos
Ha um cronograma com a possivel execucdo dos servicos anexado a planilha de orgamento geral. A
CONTRATADA podera adequar o cronograma, com base nas diretrizes definidas na reunido inicial, a fim de

torna-lo condizente com a realidade. O prazo para a execucdo dos servicos serd de 08 semanas.

4. SERVICOS DE REMOGAO E RETIRADAS

Descricdo dos Servigos

. Remocdo de luminarias, inclusive fiagdo elétrica (luminarias e lampadas entregues ao TRESC).

. Remocdo de cabeamento dos circuitos existentes.

. Rasgos na alvenaria para ligacdo dos interruptores aos quadros de distribuicdo e ajustes
necessdrios para a implantagdo dos novos quadros de distribuicdo.

. Rasgos na alvenaria para implantagdo de eletroduto, entre pilares, para alimentacdo de ar
condicionado.

. Remocdo de quatro quadros de energia existentes, inclusive disjuntores.

. Furos em gesso para passagem de eletrocalhas.




Os materiais e componentes a serem demolidos e retirados, que nao tiveram sua destinacdo expressa
na relagdo acima apresentada, deverdo ser descartados pela CONTRATADA, seguindo as diretrizes expressas

neste documento.

Previamente as substituicdes dos quadros de distribuicdo, comunicar a FISCALIZACAO para

planejamento da execugdo dos servigos.
As luminarias removidas, inclusive lampadas LED, deverdo ser entregues para a FISCALIZAGCAO.

As remocgGes deverdo ser realizadas de maneira cuidadosa, por profissionais especializados, com a
utilizacdo de ferramentas adequadas.
Por se tratar de uma adequagdo em darea construida existente, todas as instalagGes relativas aos

pontos citados no projeto serdao novas, devendo ser retiradas todas as fiagGes ociosas existentes no local.

Da Remocgdo e Destinagdo dos Entulhos

A remocdo dos residuos de construcdo e demoligdo devera ser realizada em veiculos apropriados ao
tipo e volume dos materiais, sendo a carga efetuada manualmente. Tais residuos ndo poderdo ser depositados
nos corredores e/ou calcadas.

Todo entulho gerado deverd receber destinagdo final ambientalmente adequada, obedecendo as
diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e pela Politica Nacional de Residuos Sdlidos
— Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou riscos a salude publica e a seguranga e a minimizar os
impactos ambientais adversos.

O entulho deverd ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licengca ambiental e local
de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicao final.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final dos residuos ndo isenta a
CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado
desses residuos.

A remocdo dos entulhos devera ser realizada, obrigatoriamente, no periodo da manha.

5. SERVICOS DE LOCACAO

Aspectos Gerais

A locagdo das eletrocalhas, dos perfilados, das vigas e mochetas em gesso acartonado, do forro de
gesso acartonado e outros elementos devera ser feita com trena metdlica ou a laser, esquadro e linhas,
demarcando as distancias representadas em projeto para que seja conferida pela FISCALIZACAO antes de sua
execugao.

A CONTRATADA devera conferir dimensdGes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagdes
constantes nos projetos com as reais condi¢des encontradas no local. Todas as eletrocalhas, os perfilados, os
eletrodutos e as caixas deverdo ser instalados alinhados, nivelados e em perfeito esquadro com as superficies
de paredes, teto e piso.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢gdes e os elementos do projeto, a CONTRATADA deve




comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erros na locagdo implicara, para a CONTRATADA, obrigacdo de proceder por sua conta
e nos prazos contratuais as modificacdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO,
ficando, além disso, sujeita a san¢Ges, multas e penalidades aplicdveis em cada caso particular, de acordo com

o Contrato.

6. INSTALACOES ELETRICAS

Descrigdo dos Servigos

® Osdois quadros de distribuicdo (QDs) existentes em cada lado do pavimento, lado esquerdo e lado direito,
serdo substituidos por novos quadros de distribuicdo. Os novos quadros ficardo nos locais onde estdo os
QDs principais de cada lado (com disjuntor de 50A). As tubulagBes existentes nos quadros eliminados, que
atendem as tomadas de piso, deverdo ser transferidas para os novos quadros. Todos os disjuntores que
serdo instalados nos QDs serdo novos, padrdo DIN, disjuntores brancos.

e Asluminarias serdo substituidas, conforme Projeto de pontos de iluminagdo. O cabeamento das lumindrias
a serem removidas deverdo também ser removidos e o novo cabeamento serd por eletrocalhas e
perfilados aparentes, conforme projeto.

e Serdo instalados interruptores nos locais indicados em projeto (lado direito e lado esquerdo).

e Serdo instaladas eletrocalhas e perfilados aparentes fixados na laje.

e Serdo instalados eletrodutos de PVC pretos aparentes, com conduletes, nas paredes para instalagdo de
tomadas.

e Serdo instaladas novas tomadas nas paredes.

e Serdo instaladas novas tomadas para as luminarias de emergéncia e blocos autbnomos.

e Serd substituida a fiacdo dos circuitos existentes.

e Serdo instalados novos circuitos para aparelhos de ar condicionado.

e Durante os servicos de adequacdo elétrica, deverd ter acompanhamento por Engenheiro Eletricista e

devera ser elaborado projeto “as built”, com emissdo de ART/RRT/TRT.

Todos os servigos serdo executados conforme estas especificagdes e o Projeto Elétrico, obedecendo as
normas da ABNT atinentes ao assunto e demais pertinentes, assim como as exigéncias da concessionaria local
(CELESC) e recomendacgdes dos fabricantes.

Os desenhos do projeto de adequacgao elétrica se complementam com as informagdes contidas neste
memorial, assim o projeto devera ser executado em conjunto com as informacdes contidas neste documento.

A tensdo de servigo é de 220/380V. Os materiais empregados em todas as instalagbes devem atender
as especificagdes da CELESC e 6rgdos competentes.

O profissional responsdvel pela execugcao dos servigos, engenheiro eletricista, devera emitir Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART), e responsabilizar-se, ainda, pelas alteragdes feitas durante a execugdo, que

deverdo ser registradas no Projeto Elétrico As-Built. Cabera a este profissional conferir todos os circuitos




quando da montagem dos QDs. A carga horaria minima do profissional devera ser de 1 hora/dia, nos dias e
execuc¢do de servigos de elétrica, podendo variar em fun¢do dos servigos diarios e verificagbes/conferéncias

necessarias.

Aspectos Gerais

Hoje, ha dois quadros de distribuicdo de energia (QDs) em cada lado do pavimento (lado direito e lado
esquerdo). Os QDs serdo substituidos de modo que fique um Unico para cada lado da edificagdo. Ao lado
desses novos QDs, haverd interruptores que ligardo cada lado do pavimento, com excegdo dos interruptores
existentes na copa e nos sanitarios que permanecerdo. A alimentacdo dos novos QDs sera a mesma dos QDs
existentes no local.

A fiacdo de todos os circuitos devera ser substituida. Todos os disjuntores dos novos QDs deverdo ser
novos, tipo DIN, cor branca.

A nova infraestrutura das instalagbes elétricas sera aparente. As eletrocalhas perfuradas e os
perfilados serdo metalicos, galvanizados a fogo, na cor preta. Deverdo ser instaladas tomadas nas eletrocalhas
perfuradas para a ligacdo do sistema de prevencdo de incéndio, nos locais indicados em projeto. Os eletrodutos
e os conduletes que serdo instalados aparentes nas paredes, para as tomadas, serdo de PVC na cor preta.

Todas as instalagGes de infraestrutura serdo executadas com todos os componentes cuidadosamente
arrumados em posicdo, alinhados e firmemente ligados as estruturas de suporte, formando um conjunto
satisfatorio e de boa aparéncia.

Os circuitos de iluminagdo e de tomadas devem ser separados, assim como o circuito das tomadas de
emergéncia e blocos auténomos. A indicacdo das bitolas dos condutores, as correntes dos disjuntores e os
diagramas unifilares dos novos QDs encontram-se no Projeto Elétrico.

O profissional responsavel pela execucdo dos servigos devera emitir ART, RRT ou TRT e responsabilizar-
se, ainda, pelas alteragdes feitas durante a execucdo, que deverdo ser registradas no Projeto Elétrico “As Built”.

Em caso de impugnacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com mdo de obra, encargos
sociais, materiais, transportes e impostos.

Cabera a CONTRATADA:

e fornecer e instalar os equipamentos, servicos e materiais para o perfeito funcionamento das instalacées
definitivas nas salas;

* fornecer e executar a montagem de todos os componentes previstos no projeto e especificagdes técnicas,
devendo utilizar, para isso, mdo de obra especializada, sob responsabilidade de profissional habilitado;

¢ colocar a instalagdo em operagao, efetuando ajustes e regulagens necessdrias ao perfeito desempenho e
funcionamento das instalagOes, contando, para isto, com pessoal técnico especializado;

e executar todos os trabalhos complementares ou correlatos as instalacGes, tais como rasgos,
recomposi¢coes e arremates de alvenaria, paredes, forros, pisos, decorrentes das instalacées especificadas

e projetadas.

Quadros de distribui¢ao:



Os QDs deverdao ser providos de Disjuntor Geral de Protecdo, responsavel por seccionar
simultaneamente todos os circuitos alimentados no respectivo QD. Os disjuntores gerais estdo indicados em
planta, nos respectivos Quadros de Carga, onde também consta a especificagcdo dos disjuntores dos circuitos
terminais alimentados pelo QD e dos Interruptores Diferenciais Residuais (IDRs). Os QDs deverdo ser providos
de Disjuntor Geral de Protecdo (DPS), possuir barramentos fase, neutro e de protecdo e placas de montagem
removiveis para a instalacdo dos equipamentos de manobra e protecao.

Caracteristicas construtivas dos quadros de distribuicdo:

e Caixas de embutir em termoplastico autoextinguivel, com porta fumé ou preta (transparente).

e Grau de protecdo IP40 - uso abrigado e resisténcia IK07.

e Padrao DIN para, no minimo, 48 disjuntores.

¢ Instalados no local onde serdo removidos os dois QDs existentes, conforme projeto.

e Os QDs terdo conjuntos internos (miolos) compostos de chassis removiveis (no padrdo europeu DIN com
trilhos para fixagdo componentes modulares padrdao DIN) com placa frontal em material isolante interna
provida de recortes para acionamento dos componentes, com distribuicdo horizontal em 04 fileiras de 12
moddulos cada, no minimo; sobre a placa frontal deverdo ser fixadas as plaquetas de identificacdo dos
circuitos/equipamentos.

e Todos os componentes internos dos QDs deverdo ser modulares padrdo DIN, incluindo os protetores
contra surtos.

Os quadros QDs deverdo ser equipados com barramentos tipo pente isolado trifasico padrdao DIN com
capacidade de conducdo igual, no minimo, ao dobro da corrente nominal do disjuntor geral do quadro
(barramentos 16 mm?), barramentos de neutro e de terra. Os barramentos de neutro e terra deverdo possuir
numero de pontos adequados para permitir a conexdo de todos os condutores individualmente e com
parafusos exclusivos
¢ Com dispositivo para cadeado, conforme NR-10.

Todos os condutores no interior dos quadros deverdo ser identificados com anilhas plasticas
numeradas ou etiquetas adesivas.

Todos os cabos deverdo ser identificados junto as extremidades (quadros, tomadas, interruptores,
etc.) por etiquetas adesivas ou anilhas plasticas indicando o circuito a qual estdo conectados.

Todos os condutores flexiveis deverdo ter suas emendas estanhadas e depois isoladas com dupla
camada, sendo a primeira com fita auto fusdo, em seguida recoberta com fita isolante, desde que garantam a
resisténcia mecanica e protecao ao contato elétrico com outras partes da instalagao.

Todos os condutores deverdo ser conectados ao barramento com terminais pré-isolados. Cada
condutor deve ser conectado ao barramento com parafuso exclusivo. Os barramentos deverao ser de cobre
eletrolitico de teor de pureza maior que 97%, encapados com termo encolhivel. Os pontos de ligagdo do
barramento com os terminais ndo deverdo em hipdtese alguma ser pintados ou estar coberto pelo termo
encolhivel para que haja um perfeito contato da conexao barramento terminal.

A CONTRATADA devera verificar a integridade, o funcionamento e a seguranca dos cabos existentes para a

instalacdo dos novos QDs, antes de realizar a ligagdo. Caso ndo sejam aprovados, devera ser
realizada a substituicdo, apds aprovacdo da FISCALIZACAO.

Por se tratar de um projeto de adequagdo, a CONTRATADA devera analisar todos os eletrodutos
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existentes que permanecerdo sendo utilizados e verificar se o percentual de ocupacdo atende as especificacbes
da NBR 5410. Caso negativo, devera comunicar por escrito a FISCALIZACAO.
Devera ser previsto um QD de distribuicdo da mesma linha dos QDs a serem instalados para os

comandos das persianas, no lado esquerdo.

Interruptores:

A iluminacdo das novas lumindrias, conforme projeto, serd comandada através de interruptores
centralizados, um conjunto em cada lado do pavimento.

Nos ambientes privativos (copa e sanitarios) onde ja existem interruptores modulares, montados em
caixas e embutidos na alvenaria, o comando deve permanecer conforme o existente.

Os interruptores a serem instalados deverdo ser da mesma marca/modelo das tomadas de parede
existentes no pavimento: Pial Plus da marca Legrand.

Os interruptores serdo agrupados da seguinte forma:

Lado esquerdo: 2 caixas com placas de 3 postos (1 parao L3 e 1 parao L2);

Lado direito: 1 caixa com placas de 4 postos (L8); 1 caixa com placa de 4 postos (L6 — k, |, m e n); 1 caixa com
placa de 3 postos (L6 - 0, p e q); 1 caixa com placa de 3 postos (L7).

Disjuntores DIN:
e Tipo: termomagnéticos contra sobrecarga e curto-circuito, tendo as mesmas dimensdes e padrdo de
qualidade.
e Capacidade de interrupgao minima: 3 kA.
e Tipo de ligagdo embutida, com operagdo direta efetuada pela frente do painel, com identificacdo de
posicao “ligado” e “desligado”.
e Osdisjuntores deverdo conter as seguintes informagdes em seu corpo:
0 nome, marca ou logotipo do fabricante;
0 atensdoem que se destinam em Volt (V);
0 a corrente nominal em Ampére (A);

0 numero da norma brasileira (NBR) ou internacional (IEC);

(@]

certificagdo do INMETRO.
e Caracteristicas:

0 Osdisjuntores devem ser certificados conforme norma NBR NM 60898/2004.

0 Devem ser devidamente identificados com etiquetas, que poderao ser aderidas na placa de protegdo
do respectivo quadro de distribuicdo;

0 Devem ser de curva C.

Todos os disjuntores de protecdo deverdo ser de acordo com as normas IEC.
Os dispositivos DRs devem seguir as normas IEC-61008 e IEC-61009.

Os quadros gerais de distribuicdo serdo providos de dispositivo de protegdo contra surtos elétricos
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(DPS) com tecnologia baseada na utilizagdo de varistor de éxido de zinco (MOV) associado a um desligador de

seguranga (fusivel interno de prote¢do), que atua em caso de fim da vida util e, eventualmente, se o DPS for

submetido a disturbios elétricos acima de sua capacidade. O mesmo é responsavel pela protecdo de

equipamentos ligados a rede de alimentagdo elétrica contra surtos elétricos provocados por descargas

atmosféricas e ou manobras no sistema elétrico.

Eletrocalhas:

As eletrocalhas deverdo atender as seguintes especificagdes técnicas:

Serem lisas ou perfuradas, de aco e galvanizadas a fogo, com tampa de encaixe.
0 Eletrocalha lisa: trecho vertical na saida dos QDs.
0 Eletrocalha perfurada: nos demais casos.
Tipo “U”, chapa #22.
As eletrocalhas, assim como todos os acessorios e derivagdes, deverdo ser da cor preta.
Atender a norma NBR IEC 61537 e NBR 6.323 de 2016
Fixacdo: deverdo ser fixadas nas lajes de concreto através de, no minimo, chumbadores @1/4
com parafusos @1/4 x 40 mm, e suporte para sustentacdo vertical. O espacamento devera

ser de, no maximo, um (01) metro entre fixacGes sucessivas.

Dimensdes das eletrocalhas a serem utilizadas: 200mm x 50mm, 150mm x 50mm e 100mm x 50mm.

As eletrocalhas deverdo ser instaladas com os seguintes acessdrios e derivagoes:
0 Curva de inversao perfurada;
0 Curva horizontal 90°perfurada;
0 Reducdo concéntrica perfurada;
0 Reducgdo a esquerda perfurada;
0 Reducdo a direita perfurada;
0 Té horizontal 90° perfurada;
0 Cotovelo chapa perfurada;
0 Terminal de fechamento;
0 Cruzeta horizontal perfurada;
0 Acessério de saida horizontal para eletrodutos;
0 Flanges ou acopladores em painéis;
0 Septo divisor perfurado;

0 Demais acessdrios existentes e aplicaveis de acordo com o projeto.

Todas as eletrocalhas deverdo ser interligadas entre si ou com os acessérios de mudanga de diregao

ou dimensdo através de juncdo telescépica, parafusos cabeca de lentilha, porcas e arruelas. Deverdao ser

instalados no minimo quatro conjuntos (dois em cada eletrocalha, dois em cada acessdrio de derivagdo, etc.)

em cada lateral da emenda.

Deverdo ser previstas instalacdo de tampas de encaixe tanto nos trechos horizontais como nos trechos

verticais, inclusive nos acessérios de derivacgao.
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As eletrocalhas deverdo ser, obrigatoriamente, aterradas no BEL (barramento de equipotencializagdo

local), junto ao quadro, e em todas as suas extensGes e derivagdes com cabo isolado 750V de cor verde com

se¢do de 4,0 mm?2 Em todas as derivacdes (ligacdo com acessério ou perfilado) devera ser realizada uma

“ponte”, para que o aterramento nado seja comprometido. O cabo devera ser fixado na eletrocalha através de

dispositivo, como terminal sapata de pressao.

Nas eletrocalhas de 200mmx50mm (saida dos QDs e demais segmentos), deverdo ser utilizados septos

divisores para organizacao de agrupamentos.

Perfilados:

Os perfilados deverao atender as seguintes especificagOes técnicas:

Em aco e galvanizados a fogo, perfurados, com tampa de encaixe.

Dimensao dos perfilados a serem utilizados: 38 x 19 mm.

Os perfilados, assim como todos os acessorios e derivagdes, deverdo ser da cor preta.

A fixacdo dos perfilados serd realizada diretamente nas lajes, através de fixadores cone e
jagqueta, ganchos curtos para perfilado, porcas e arruelas.

Deverdo ser previstos acessérios de emenda (juncdo reta interna para perfilado perfurado),

caixa para tomada em perfilado, juncao interna em “L”.

Os perfilados perfurados serdo utilizados para a instalacdo de luminarias de sobrepor com ganchos

apropriados e fixacdo adequada de acordo com a recomendagdo do fabricante. Nos locais onde havera

luminaria de sobrepor, devera ser prevista uma caixa de tomada para perfilado para ligacdo da luminaria.

A conexdo de caixas de tomadas aos perfilados devera ser executada de acordo com a recomendagao

do fabricante.

Todos os perfilados deverdo ser aterrados, conforme orientagdes no item eletrocalhas.

Eletrodutos:

Os eletrodutos aparentes deverdo atender as seguintes especificacdes técnicas:

Eletrodutos rigidos de PVC de 1” (uma polegada) na cor preta.

Caracteristicas de isolacdo térmica, elétrica e a umidade. Nao deve propagar chamas
(autoextinguivel) e deve atender a norma técnica da ABNT NBR 15.465.

Locais de instalagdo: nas paredes, conforme projeto, para a instalagcdo de novas tomadas.
Fixagdo: através de abracadeiras tipo D com cunha.

Acessorios: os acessorios deverdo ser da mesma linha do eletroduto rigido e atender as
mesmas especificacées técnicas. O joelho devera ser com janela de inspecdo e possuir borda

de acabamento reto e liso.

Os eletrodutos corrugados deverdo atender as seguintes especificagdes técnicas:

Eletroduto flexivel corrugado em PVC, com luvas, ndo propagador de chamas

(autoextinguivel), conforme normas NBR 15465 e NBR 5410.
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* Na lajes, os eletrodutos serao fixados através de suportes rigidos e bragadeiras adequadas de
unido horizontal, alocadas a cada 1m de distancia entre si, possibilitando a adequada rigidez
do conjunto. Local de aplicacdo: sobre o forro de gesso, fixados na laje, conforme projeto,

. ~ s . o m
para instalagdo de lumindrias de embutir; nas passagens pelas “vigas” de gesso, sobre as
divisdrias de vidro.

e Para as ligagOes dos aparelhos de ar condicionado, nos trechos onde ndo houver continuidade

de tubulagdo embutida, devera ser utilizado eletroduto flexivel corrugado amarelo.

* Para a ligagdo entre os QDs e para os comandos dos aparelhos de ar condicionado (lado
externo), deverd ser utilizado eletroduto flexivel corrugado reforcado. Todos os trechos

externos dos aparelhos de ar condicionado deverao ser substituidos.

Devera ser executada infraestrutura de eletrodutos e caixas de passagem, visando a protegdao
mecanica e passagem das fiacGes elétricas, a partir da qual se fara a alimentacdo de pontos de luz e de novas
tomadas.

Todas as caixas de passagem ou destinadas a instalagdo de tomadas e pontos de luz serdo dotadas de
tampas/guarnicbes apropriadas para cada caso, ndo devendo, sob qualquer hipdtese, ficarem abertas ou com
suas fiacGes expostas.

A taxa de ocupagdo do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das areas das secgles
transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diametro externo, e a area util da secdo
transversal do eletroduto, ndo deve ser superior a:

e 53% no caso de um condutor;

e 31% no caso de dois condutores;

*  40% no caso de trés ou mais condutores.

Os trechos continuos de tubulacdo, sem interposicdo de caixas ou equipamentos, ndo devem exceder

15m de comprimento para linhas internas a edificacao.

Cabeamento — circuito de alimentagao:

e Material: cobre eletrolitico, se¢ao circular, témpera mole, classe 5 ou 6 de encordoamento.
¢ Isolamento: Cloreto de polivinila (PVC) classe térmica 70°C.
¢ Tensdo suportada: 750V (setecentos e cinquenta Volts).
e Convencado de cores dos cabos de alimentagdo:

0 Fase: preto, vermelho ou cinza;

0 Neutro: azul claro;

0 Retorno: branco;

0 Terra: verde.
e Bitolas:

0 Circuitos de iluminagdo: 2,5 mm? (dois virgula cinco milimetros quadrados);

0 Circuitos de tomadas: 4,0 mm? (quatro milimetros quadrados) para circuitos novos e 2,5 mm? (dois virgula

cinco milimetros quadrados) para circuitos existentes, com exceg¢ado da copa, conforme projeto.



14

e Os cabos deverdo ser do tipo ANTICHAMAS, com baixa emissdo de gases toxicos e fumaga, possuirem
gravadas em toda a sua extensdo as especificages de nome do fabricante, bitola, isolagdo, temperatura e
certificado do INMETRO.

e Os cabos deverao ter certificagdo I1ISO 9001, conforme NBR NM 2470-3.

¢ Nao serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores dos quadros de distribuicdo, nos demais
condutores as emendas e derivagdes serdo somente no interior das caixas, onde os condutores deverdo
ter seu isolamento reconstituido com fita isolante e fita alto fusdo. Serdo permitidas derivagGes no interior
das eletrocalhas, excepcionalmente, desde que garantam a resisténcia mecanica e prote¢do ao contato
elétrico com outras partes da instalagdo.

e  Poderd ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiagdo dos condutores.

e A passagem dos condutores deverd ser realizada sempre dentro dos eletrodutos/eletrocalhas/perfilados,
para evitar qualquer dano ao cabo.

¢ Nos pontos onde deverdo ser realizadas derivagcdes dos circuitos elétricos (cabeamento) deverdo ser
utilizados conectores especificos para derivagdo, devidamente isolados, com emendas deslocadas entre os

trés cabos do circuito para evitar contatos acidentais entre cabos nas regides das emendas/derivacdes.

Luminarias

As luminadrias existentes nos ambientes de trabalho do nono pavimento deverdo ser todas retiradas e
entregues para a FISCALIZACAO.

As luminarias fornecidas deverdo ser novas e devem atender as seguintes especifica¢des:

LUMINARIA 1 (COMERCIAL ALETADA)
e Lumindria de sobrepor, para 4 lampadas T8, compativel para ldmpadas LED (tuboled).
¢ Dimensdes aproximadas: 600 mm x 600 mm (largura x comprimento); altura maxima 70 mm.
e Corpo em chapa de ac¢o tratado com pintura eletrostatica epdxi cor preta.
e Aletas e refletores em aluminio de alto brilho.
e Quantidade: 22 unidades.
e Ser compativel com 4 lampadas de aproximadamente 10W.
e Garantia minima: 3 meses (90 dias).

¢ Imagem de referéncia (devera ser na cor preta):

J Locais de instalagdo:
O Llado esquerdo: Sala compartilhada e Circulagdo p/ lavabos.

O Lado direito: Aquarios e sala compartilhada.



LUMINARIA 2 (QUADRADA PARA LAMPADA PAR20)

Luminaria de sobrepor quadrada para lampada PAR 20 de LED.

Com lampada recuada para instalagdo em eletrocalha.

DimensGes 12 a13cmx12a 13 cmx 13 a 16,5 cm (comprimento x largura x altura).
Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.

Soquete: E27.

Quantidade: 17 unidades.

Garantia minima do fabricante: 3 meses (90 dias).

Imagem de referéncia:

Locais de instalagdo:
O Corredor principal.

O Sala compartilhada (lado direito).

LUMINARIA 3 (SPOT TRILHO MR16)

Spot tipo copo pequeno, com lampada recuada.

Formato cilindrico reto, sem dobra, fundo reto.

Dimensd&es aproximadamente 6,0 cm (didmetro do copo) e 10,0 cm (comprimento do copo).
Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.

Para lampada dicréica MR16 de LED.

Soquete: GU10.

Para instalagdo em trilho eletrificado.

Quantidade: 3 unidades.

Garantia minima do fabricante: 3 meses (90 dias).

Imagem de referéncia:

Locais de instalagdo:

O Sala compartilhada (lado direito).

LUMINARIA 4 (SPOT MR16 PARA ELETROCALHA)

Spot tipo copo pequeno, com lampada recuada.
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e  Formato cilindrico reto, sem dobra, fundo reto.

¢ Dimensdes aproximadamente 6,0 cm (didmetro do copo); 10,0 cm (comprimento do copo).
¢ Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.

e Paralampada dicréica MR16 de LED.

* Soquete: GU10.

e Parainstalacdo em eletrocalha.

e Quantidade: 10 unidades.

e Garantia minima do fabricante: 3 meses (90 dias).

¢ Imagem de referéncia:

J Locais de instalagdo:
O Sala de convivéncia.

O Circulagdo para lavabos.

LUMINARIA 5 (TIPO PENDENTE CIRCULAR LED INTEGRADO)
¢ Fluxo luminoso: aproximadamente 5.100 lUmens.
e Temperatura de cor: 4000K.
e Poténcia aproximada: 50W.
e Lumindria tipo pendente circular LED integrado.
e Facho vertical.
e Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.
e Diametro aproximadamente 90 cm.
¢ IRC: >85%.
e Quantidade: 1 unidade.

¢ Imagem de referéncia:

AN
N | A

J Locais de instalagdo:

O Sala de convivéncia.



LUMINARIA 6 (TIPO PENDENTE CIRCULAR LED INTEGRADO)
¢ Fluxo luminoso: aproximadamente 3.570 lUmens.
e Temperatura de cor: 4000K.
e Poténcia aproximada: 35W.
e Lumindria tipo pendente circular LED integrado.
*  Facho vertical.
¢ Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.
e Diametro: Aproximadamente 60 cm.
e IRC: >85%.
* Quantidade: 2 unidades.

¢ Imagem de referéncia:

. Locais de instalagdo:

O Sala de convivéncia.

LUMINARIA 7 (LED INTEGRADO TIPO PENDENTE LINEAR)
¢ Tipo pendente linear, LED integrado.
¢ Fluxo luminoso: aproximadamente 1.485 l[Umens.
e Temperatura de cor: 4000K, branco neutro.
e Poténcia aproximada: 19W.
¢ lluminagdo direta.

e |RC: >80%.

¢ Dimensdes aproximadas: 12,5 cm (altura) x 7,5 cm (largura) x 111,5 cm (comprimento).

¢ Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preto fosco.

e Lente em acrilico leitoso.
e Garantia minima do fabricante: 3 meses (90 dias).
e Quantidade: 3 unidades.

¢ Imagem de referéncia:
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Locais de instalagdo:

O Sala de reunides.

LUMINARIA 8 (LUMINARIA DE EMBUTIR - PAR20)

Luminaria de embutir, sendo o centro com lampada recuada.
Lampada tipo PAR20.

Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preto fosco.
DimensGes aproximadas: de 11 a 13 cm (quadrada).

Poténcia maxima aproximada: 20W.

Tensdo: 220V.

Soquete: GU10.

Garantia minima do fabricante: 3 meses (90 dias).
Quantidade: 6 unidades.

Imagem de referéncia:

Locais de instalagdo:

O Corredor — Forro gesso (lado direito).

LUMINARIA 9 (SPOT TIPO TUBO PENDENTE - MR16)

Spot tipo tubo pendente.

Formato cilindrico reto, sem dobra.

Dimensdes aproximadas: 7,6 cm (didmetro) x 20 cm (comprimento do tubo).
Minimo 90 cm de cabo.

Em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.

Soquete E27.

Quantidade: 4 unidades.

Imagem de referéncia:
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Locais de instalagdo:

0 Sala compartilhada (lado direito).

LUMINARIA 10 (FITA FULL LED)

Fita com 60 LEDs SMD 2835/m.

Temperatura de cor: 4000K.

Poténcia aproximada: 5,5W/m.

Tensdo: 12V.

Fluxo luminoso: aproximadamente 480 l[imens/metro.
Vida util minima: 25.000 horas.

Garantia minima do fabricante: 3 meses (90 dias).

IRC: >95%.

Incluir conectores, plugues e fontes. Utilizar fontes de acordo com a indica¢do do fabricante.

Locais de instalagdo:

O Sanca do forro de gesso.

LUMINARIA 11 (PLAFON LED)

Painel LED de sobrepor quadrado.

DimensGes aproximadas: 27,90 cm de largura x 27,90 cm de comprimento x 2,4 cm de altura.Em
aluminio com pintura eletrostatica na cor preta.

Poténcia aproximada 24W.

Composicdo da lente: vidro e acrilico leitoso.

Temperatura de cor: 4000K.

Fluxo luminoso: aproximadamente 1800 lumens.

Eficiéncia luminosa: 75 Im/w.

Garantia minima do fabricante: minimo 1 (um) ano.

Tensdo: 100-240V.

Imagem de referéncia:

Locais de instalagdo:

0 Aquarios.

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR

Trilho de sobrepor compativel com as luminarias 3 deste Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.
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Comprimento: 2 (dois) metros.
Tensdo: 220V.
Material predominante: aluminio pintado na cor preta.

Inclusive ponteira e alimentador.

Lampadas

LAMPADA PARA LUMINARIA 1 (LAMPADA TUBULAR LED)

Lampada tubular Led.

Fluxo luminoso: aproximadamente 900 lumens.
Temperatura de cor: 4000K, branco neutro.
Poténcia aproximada: 9W a 10W.

Com certificagdo INMETRO.

As lampadas tubulares LED T8, de 18W a 24W, com certificagdo INMETRO, devem atender as seguintes

especificagBes técnicas:
0 conter indicado na lampada o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;
0 poténcia nominal em Watt (W);

0 comprimento de aproximadamente 600 mm, compativeis com conectores de lampadas T8
convencionais (base G13), dissipador externo em aluminio e difusor em policarbonato,

acabamento cobertura LEDs cor branca leitosa;

O caracteristicas técnicas minimas: fluxo luminoso 900 lumens, indice reprodugdo cor (IRC) 80,
vida util 25.000 horas, temperatura cor 4000 K, funcionamento em 50/60hz, fator de

poténcia de 0,9, bivolt, certificado de conformidade INMETRO, garantia de 1 ano.

IRC: >80%.

Soquete G13.

Quantidade: 84 unidades de 4000K.
Nivel de protecao: IP40.

Imagem de referéncia:

LAMPADA PARA LUMINARIAS 2 E 8 (PAR20 LED)

Lampada LED PAR20, com angulo entre 25° e 36°.

Fluxo luminoso de aproximadamente 450 limens.
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e Temperatura de cor 4000K.

e Poténcia aproximada: 5W.

* Bivolt.

e Soquete E27.

* Garantia do Fabricante: minimo 24 meses.
¢ IRC: >80%.

e Certificagdo INMETRO.

e  Fator de poténcia >0,7.

e  Vida util minima: 25.000 horas.

¢ Imagem de referéncia:

it

LAMPADA PARA LUMINARIAS 3, 4 E 9 (MR16 LED)
e Lampada dicrdica MR16.
*  Angulo de abertura: 36°.
e Temperatura de cor: 4000K.
e Poténcia aproximada: 6W.
¢ Fluxo luminoso: aproximadamente 450 lUmens

e Soquete/Base: GU10.
e Fator de poténcia: 0,7.

* Bivolt.

e Frequéncia: 50/60 Hz.

e Vida util: minimo 25.000 horas.

e Garantia do Fabricante: minimo 24 meses.
e IRC: >80%.

¢ Imagem de referéncia:

Materiais indicados

¢ Quadro de distribui¢do. Ref.: Quadro de embutir Protectbox — Padrdo DIN, da Legrand ou similar/superior.
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Quadro de comando de persianas: Ref.: Quadro de embutir Protectbox — Padrdo DIN, da Legrand ou
similar/superior.
Dispositivo DR. Ref.: Dispositivo Diferencial Residual da linha RDW da marca WEG.
Dispositivo DPS. Ref.: Dispositivo de protecdo contra surtos linha SPW da marca WEG.
Disjuntores termomagnéticos. Ref.: Steck ou similar.
Eletrocalha. Ref.: Eletropoll ou similar.
Perfilado. Ref.: INPOL linha branca ou similar.
Cabos elétricos flexiveis. Ref.: Prysmian ou similar.
Eletroduto flexivel corrugado PVC. Ref.: Tigre ou similar.
Lumindrias:
0 Lumindria 1. Ref.: Cédigo SO0060000, cor preta, da marca Claron; LSEQ 4X9W, cor preta, da marca
Lumiluz, ou similar.
0 Luminaria 2. Ref.: cddigo 1251027 da fabricante I9LED ou similar.
0 Luminarias 3 e 4. Ref.: Flow MR16 da marca Stella ou similar.
0 Luminaria 5. Ref.: Lumindria RING 30 (PEN-30R900) da marca Power Lume ou similar.
0 Luminaria 6. Ref.: Lumindria RING 30 (PEN-30R600) da marca Power Lume ou similar.
0 Luminaria 7. Ref.: PD77-P1500840PT da marca Lumicenter ou similar.
0 Lumindria 8. Ref.: Square PAR20 da marca Stella ou similar.
0 Luminaria 9. Ref.: Pendente tubo Rohr da marca Trybo Design e lluminagdo ou similar.
0 Lumindria 10. Ref.: FITA 12V EVO 5,5W/m da marca Stella ou similar.
0 Lumindria 11. Ref.: 80854101-28 da marca Blumenau lluminagao ou similar.
Trilho de sobrepor. Ref.: SD1020PTO da marca Stella ou similar.
Lampadas:
0 Lampada para luminaria 1. Ref.: Ourolux, cédigo 20251; marca Masterled, cddigo MW-LTB-0940;
marca Intral, modelo lampada Tubo LED Pro PC, cddigo 09211; ou similar.
0 Lampada para lumindrias 2 e 8. Ref.: STH20020/40 da marca Stella; 01481134 da marca Blumenau
Iluminagdo; ou similar.
0 Lampada para luminarias 3, 4 e 9. Ref.: LAMPADA LED MR16 TDL 40 6W 36° 4000K da marca
Tashiba; STH20535/40 da marca Stella; ou similar.

Normas Técnicas de Referéncia

NBR 5410:2004 — InstalagOes elétricas de baixa tensdo.

NBR 8.995-1:2013 — lluminagdo de ambientes de trabalho.

NBR IEC 62.722-2-1:2016 — Desempenho de lumindrias.

NBR IEC 62031:2022 - Mddulos de LED para iluminagdo em geral — Especificagdes de seguranca.

ABNT NBR IEC 62504:2021 — lluminacdo geral — LED e mddulos de LED — Termos e Definicdes.

NBR IEC 61537:2013 — Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de
leitos para cabos.

Norma técnica DPSC/NT — 03 — Fornecimento de energia elétrica a edificios de uso coletivo CELESC.
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7. SERVICOS EM GESSO ACARTONADO

Descrigdo dos Servigos

Serdo realizados servicos em gesso acartonado nos seguintes locais, conforme projeto arquitetonico: instalagdo
de forro de gesso com sanca (no corredor); detalhes de fechamento com gesso entre divisérias de vidro e
batentes das janelas de aluminio; vigas em gesso cartonado, paredes de 70mm; fechamento de nicho com

placa de gesso cartonado; fechamento dos pontos de iluminagdo de embutir existentes.

O forro de gesso servira para marcar a circulacdo da sala de 92 andar e possibilitar a instalacdo da iluminacao
de embutir em frente as salas de trabalho individuais. As vigas falsas fardo o fechamento das divisérias de vidro
e as esquadrias de aluminio. Para manter o isolamento e propiciar maior concentracdo dos trabalhadores,

haverd manta de isolamento acustico nos elementos divisorios.

DIVISORIAS DE GESSO e ISOLAMENTO ACUSTICO (vigas falsas e fechamento de espago entre divisérias de

vidro e esquadrias de aluminio - janelas)

e Estrutura de perfis de ago galvanizado (48 mm) e chapas de gesso nas faces divisas entre salas de uso
individual e entre elas e a salas de convivio e de reunides;

e Adistancia entre os perfis devera ser de 40cm (quarenta centimetros);

e Aaltura das vigas devera ser de 18cm;

e Espessura de parede devera ser de 70 mm (setenta milimetros);

e Tipo de chapa ST — Standard para paredes de uso geral;

¢ Os encontros entre as chapas (juntas) devem ser tratados com massa prépria para gesso cartonado e fita
micro perfurada, conforme recomendagdes do fabricante. Os encontros das paredes com lajes/forros e os
encontros em canto entre as paredes (externos e internos) devem ser tratados com fita de papel com
reforco metalico e massa apropriada para gesso;

e Aregularizacdo das paredes em gesso cartonado deve ser feita com fundo preparador para gesso e massa
corrida em toda a sua superficie, no minimo de demaos necessdrias para garantir a perfeita planeza da
parede.

¢ O Isolamento acustico com 13 de vidro/I3 de rocha no miolo, densidade minima igual a 32 kg/m3 (trinta e
dois quilos por metro cubico) e espessura igual a 5 cm (cinco centimetros);

e A regularizacdo das paredes em gesso cartonado deve ser feita com fundo preparador para gesso e massa
corrida em toda a sua superficie, no nimero de demaos necessarias para garantir a perfeita planeza da
parede. Todas as divisdrias em gesso cartonado deverdo ser entregues emassadas, lixadas e com pintura
em tinta acrilica fosca especial para gesso, na cor branca, até o seu perfeito cobrimento (minimo 2

dema3os).

2.FORRO DE GESSO COM SANCA
e As placas de gesso cartonado utilizadas para a execugdo dos forros deverdo possuir 12,5 mm (doze virgula

cinco milimetros) de espessura.
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Serdo estruturadas com montantes de aco galvanizado, suspensos por pendurais compostos de suporte
nivelador associados a tirantes de ago galvanizado (didmetro de 3,4 mm ou n2 10). Em hipdtese alguma
poderado ser utilizados arames ou elementos de cobre.

O espacamento entre os eixos das estruturas deverd ser igual a, no maximo, 600 mm, com as chapas
fixadas perpendicularmente a estrutura.

O espagamento entre os pendurais devera ser menor ou igual a 1m.

Toda a estrutura do forro deve ser em aco galvanizado. Em hipétese alguma poderao ser utilizados arames
ou elementos de cobre;

A carga mdaxima a ser considerada por pendural é de 0,25 KN.

Onde indicado em projeto, deverdo ser feitos recortes no forro para instalagdo de lumindrias de embutir e
fita de LED, conforme indicado em projeto de arquitetura.

O perimetro do forro devera ser estruturado com tabicas lisas fechadas (forros dilatados);

Os encontros entre as chapas de bordas rebaixadas (juntas) devem ser tratados com massa propria para
gesso cartonado e fita, conforme recomendacgGes do fabricante;

O acabamento do forro devera ser feito com fundo preparador para gesso e massa corrida (2 demaos),
com pintura em tinta acrilica fosca especial para gesso, na cor branca, até o seu perfeito cobrimento
(minimo 2 dem3os);

Deverdo ser realizados recortes no forro de gesso onde serdo instaladas as lumindrias de embutir

(conforme indicagdo da fiscalizagdo).

Materiais indicados

Placas de gesso acartonado. Ref.: Gypsum Drywall ou similar.

Massa de rejunte. Ref.: Gypsum 90 da Gypsum Drywall ou similar.

Fitas CT e JT. Ref.: Gypsum Drywall ou similar.

Fundo para gesso. Ref.: Suvinil Fundo para Gesso/drywall, da Suvinil ou similar.
Massa corrida. Ref.: Suvinil ou similar.

Tinta acrilica. Ref.: Suvinil Toque de Seda Acrilico Premium Acetinado, da Suvinil, ou similar.

Normas Técnicas de Referéncia

NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall: projeto e procedimentos
executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes.

NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall: projeto e procedimentos
executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros.

NBR 15.217:2018 - Perfis de a¢o para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos
e métodos de ensaio;

Lei n. 11.762, de 12.08.2008, que fixa o limite maximo de chumbo permitido na fabricacdo de tintas

imobilidrias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e da outras providéncias.

Itens de Inspecdo
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e Alinhamento dos elementos.
e Planeza.
¢ Cobrimento das juntas.

¢ Acabamento final (auséncia de ondulagdes nas emendas das chapas).

8. PINTURA

Descrigdo dos Servigos

Além da pintura a ser executada nos elementos do item 7, deverao ser pintadas as paredes onde encontram-se
os Quadros de Distribuicdo de Energia e a laje onde serdo fechados os pontos de iluminagdo. Todos os locais
onde havera danos na pintura como, por exemplo, locais dos furos no gesso, rasgos nas paredes.

As areas das paredes dos quadros de distribuicdo e da laje serdo consideradas dreas de repintura, enquanto o

forro e as divisérias de gesso serdo consideradas areas de pintura nova.

Aspectos Gerais

As paredes devem estar completamente limpas de gordura, poeira e retirados os espelhos de tomadas, assim
como as luminarias dos forros de gesso. Deve ser executado qualquer reparo necessario, tal como corre¢des de
trincas e furos, antes de iniciar a pintura. Devem ser aplicadas duas demaos de tinta latex acrilico.

Os materiais de pintura deverao atender a norma brasileira NBR 11702:2010.

As condicdes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material (fechadas, sem
amassados ou presenca de ferrugem nas latas); data de validade do produto; tipo do produto; cor especificada
em projeto.

Deve ser obedecido o percentual de diluicdo das tintas conforme indicacdo do fabricante. Cada demao de tinta
sé podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. Igual cuidado havera entre demaos de
tinta e massa, observando-se o intervalo minimo entre as demaos.

As embalagens vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta ndo podem ser lancadas
nas redes pluviais ou de esgoto.

® Forro e divisorias de gesso acartonado (pinturas novas): preparacgao da base, aplica¢cdo de selador e aplicagao
da tinta de acabamento. O nimero de demaos da tinta de acabamento ndo podera ser inferior a duas, devendo
a pintura garantir o perfeito cobrimento da base.

¢ Paredes dos quadros de distribuicdo (repinturas) e laje de concreto: preparagdo da base e aplicagdo da tinta
de acabamento. O numero de demados da tinta de acabamento ndo poderd ser inferior a duas, devendo a

pintura garantir o perfeito cobrimento da base. N3o serd aplicado fundo/selador nestas superficies.

Emassamento e Pintura Acrilica — Forro e divisorias de gesso acartonado
e Os processos de pintura deverdo atender ao disposto na NBR 13245/2011.
e O forro e as divisorias de gesso acartonado serdo lixados, receberdo fundo/selador e massa latex PVA para

nivelar e corrigir imperfeicdes. O acabamento serd com pintura em tinta acrilica fosca para o forro e para
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as paredes, na cor branca e cromio (no minimo, 2 deméos), de modo a se obter uma superficie

perfeitamente lisa e homogénea, com 6tima cobertura.

Armazenamento dos Materiais

O local de armazenamento das tintas deve, preferencialmente, estar situado em local de facil acesso e com as
vias mantidas sempre livres e desimpedidas.

A drea de estoque de tintas deverad ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem visiveis de
“Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor mais apropriado é o de

pd quimico seco.

Materiais Indicados

* Diviséria e forro de gesso acartonado. Ref.: Suvinil Fundo Preparador para Gesso/Drywall, da Suvinil ou
similar.

e Diviséria e forro de gesso acartonado e paredes internas. Ref.: Suvinil Massa Corrida, da Suvinil ou similar.

Divisérias de gesso acartonado e paredes internas. Ref.: Tinta latex acrilica, acabamento fosco, qualidade
PREMIUM, na cor cromio. Ref.: Tinta Latex Acrilica Suvinil, Acabamento Fosco Aveludado PREMIUM, da
Suvinil ou similar.

e  Forro de gesso acartonado. Tinta latex acrilica, acabamento fosco, qualidade PREMIUM, na cor branca.
Ref.: Tinta Latex Acrilica Suvinil, Acabamento Fosco Aveludado PREMIUM, da Suvinil ou similar.
. Laje de concreto. Tinta latex acrilica, acabamento fosco, qualidade PREMIUM, na cor branco neve. Ref.:

Tinta Latex Acrilica Suvinil, Acabamento Fosco Aveludado PREMIUM, da Suvinil ou similar.

Itens de Inspegao
e  Preparacgdo da base

e Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas).

9. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser
removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado de vedar eventuais
ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndao venham a obstrui-los posteriormente.

Serd removido todo o entulho do local de realizacdo dos servigos, sendo cuidadosamente limpos e

varridos os acessos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

e Construgdo Passo-a-Passo. Sdo Paulo: Pini, 2009.
e GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. 52 ed. Sdo Paulo: Pini, 2009.

e YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 22 ed. Sdo Paulo: Pini, 1997.
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Anexo V - Planilha orcamentdria e composi¢oes referenciais
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo VI — Encargos sociais sobre mao de obra



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo V - Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA (SEM DESONERAGAO)
SINAPI - SC A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2022

cODIGO

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

C1
C2
C3
C4
C5

D1

D2

DESCRIGAO

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salario Educagéo
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio Enfermidade
13° Salario
Licenga Paternidade
Faltas justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias gozadas
Salario Maternidade
Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Deposito de Rescisdo Sem Justa Causa
Indenizacao Adicional
Total dos Encargos Sociais que néo recebem as
incidéncias globais de A
GRUPOD
Reincidéncia de A sobre B
Reincidéncia de A sobre Aviso Précio Trabalhado e Reincidéncia de
FGTS sobre Aviso Précio Indenizado

Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL(A+B+C+D)

HORISTA (%)

20,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
1,00

37,80

17,89
3,69
0,87

11,06
0,07
0,74
1,84
0,11

12,57
0,04

48,88

4,81
0,11
1,67
2,47
0,40

9,46

18,48

0,43
18,91

115,05

MESALISTA (%)

20,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
1,00

37,80

0,00
0,00
0,66
8,33
0,05
0,56
0,00
0,08
9,47
0,03
19,18

3,63
0,09
1,26
1,86
0,31

7,15

7,25

0,32
7,57

71,70




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo VIl — Cronograma fisico-financeiro
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